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Ventilator die lucht verplaatst in de richting van de as van de venti-
lator.
Temperatuur, waarbij condensatie optreedt als een bepaald lucht-
mengsel met een hoeveelheid waterdamp wordt afgekoeld.
Electronisch geheugen om meetwaarden op te slaan.
Hoeveelheid, die per tijdseenheid passeert.
Type halfgeleider.
Bijstellen van een meetinstrument.
Vaststelling miswijzingsgrafiek of tabel van een meetinstrument.
Een luchtstroom in een kanaal waarbij de lucht in een rechtlijnige
baan evenwijdig aan de as van het kanaal beweegt zonder dat
menging optreedt door wervels. (Treedt op bij lage luchtsnelheden
in lange kanalen, in een ventilatiekoker met een diameter van 50
cm kan dit optreden bij snelheden beneden 6 cm/s,  daarboven tre-
den wervelingen op).
Schoepenturbine, met een doorsnede vrijwel gelijk aan de ventila-
torkokerdoorsnede, waarin deze is gemonteerd. De schoepenturbi-
ne wordt aangedreven door de luchtstroom in de koker, waarbij het
toerental van de schoepenturbine wordt gemeten als maat voor de
luchtstroom.
Een kenmerk dat kan worden vastgesteld.
Ongewenste luchtstromen, die uit de mestput in de stal komen.
Test waarbij het luchtbewegingspatroon in een stal zichtbaar wordt
gemaakt door in de stallucht of ventilatielucht rook te mengen.
Temperatuur van een dier gemeten in de einddarm van het dier op
maximaal 5 cm van de anus.
Waarde, waarbij in een regelsysteem een proces (bijvoorbeeld
aan/uit kraan van verwarming) wordt omgeschakeld.
Temperatuur van een oppervlak, waarmee door het meetinstrument
warmtestraling wordt uitgewisseld.
Gas waarmee door concentratiemetingen een gasbalans voor een
stal kan worden opgesteld en waaruit de ventilatiehoeveelheid kan
worden herleid.
Vaststellen miswijzingsgrafiek of tabel van een meetinstrument met
een referentiemethode door een daarvoor wettelijk erkende instan-
tie.
SAMENVATTING
Het meten van het klimaat in varkensstallen
begint met het waarnemen aan de varkens.
Hun gedrag qua liggen en mesten, hoesten
en niezen, uitwendige beschadigingen, haar-
kleed, eetlust en mate van activiteit zegt dik-
wijls al veel over het klimaat in de stal. Daar-
naast is het mogelijk om continu of tijdens
een bezoek aan de stal een aantal gegevens
over het klimaat te verzamelen met behulp
van meetapparatuur. Meetbare grootheden
zijn temperaturen, luchtvochtigheden, lucht-
snelheden, ventilatiehoeveelheden en lucht-
samenstelling. Apparatuur, waarmee lucht-,
oppervlakte- en lichaamstemperaturen geme-
ten kunnen worden, is beschreven. Verschil-
lende technieken voor de bepaling van de
luchtvochtigheid worden behandeld. Ook de
meettechnieken voor luchtsnelheid en voor
drukverschillen komen in dit rapport aan de
orde.
Het meten van ventilatiehoeveelheden in stal-
len met mechanische ventilatie door middel
van een meetventilator wordt beschreven.
Ook incidentele metingen aan ventilatiehoe-
veelheden worden behandeld. Voor vaststel-
ling van de ventilatiehoeveelheid bij minimum
ventilatie en bij zomerventilatie wordt gesteld
dat in veel gevallen het meten van het kool-
dioxydegehalte (minimum ventilatie) of van
de dagelijkse maximum binnen- en buiten-
temperatuur, dus zonder meten van echte
ventilatiehoeveelheden, toch voldoende infor-
matie over het stalklimaat geeft. Meten van
echte ventilatiehoeveelheden in stallen met
natuurlijke ventilatie wordt niet behandeld,
omdat dit in praktijksituaties nauwelijks moge-
lijk is.
Wat betreft meten aan de luchtsamenstelling
wordt aandacht gegeven aan het meten van
kooldioxyde en ammoniak met gasdetectie-
buisjes en infra-rood analysatoren. Het meten
van stofgehalten in stallen en van ammoniak-
emissies uit stallen worden niet behandeld.
De hiervoor beschikbare technieken worden
nog niet zo eenvoudig, betrouwbaar en
gestandaardiseerd geacht, dat deze metho-
den bruikbaar zijn op praktijkbedrijven.
Het meten uitvoeren op het juiste tijdstip op
de juiste plaats is niet altijd eenvoudig. Om
de beste plaats voor een meting te bepalen is
dikwijls een rookproef nodig. Door rook met
binnenkomende lucht te mengen is het lucht-
bewegingspatroon zichtbaar te maken, waar-
door de plaatsen waar gemiddelde, maxi-
mum en minimum waarden op zullen treden,
voorspeld kunnen worden. Het optreden van
leklucht  door bijvoorbeeld naden en kieren
kan met een dergelijke rookproef ook aange-
toond worden. Soms beïnvloedt het tijdstip
van meten de waarde van de meting. Dit
komt door schommelingen in produktie van
warmte, kooldioxyde, vocht en ammoniak en
variaties in ventilatiehoeveelheden en buiten-
klimaat.
De noodzaak tot regelmatig onderhoud en
kalibratie van apparatuur wordt in het rapport
benadrukt. Er wordt kort ingegaan op evalu-
atie van de metingen, vergelijking van meet-
waarden met normen is hierbij van belang.
Tot slot worden aanbevelingen gedaan van
algemene aard en bestemd voor varkenshou-
ders, voorlichters, dierenartsen en onderzoe-
kers, fabrikanten en leveranciers van meetap-
paratuur, gericht op verbeteringen in het
meten van klimaat in varkensstallen.
SUMMARY
Measuring the indoor climate in pig houses
begins with observing the pigs. Their beha-
viour with respect to laying and dunging, liais-
ons, condition of haircoat, appetite and deg-
ree of activity often provide very useful infor-
mation  on indoor climate. Furthermore, it is
possible to measure some physical or chemi-
cal properties of the air environment in pigge-
ries. These measurements can either be on a
continuous basis or have an incidental nature.
Characteristics of the indoor climate include
temperature, humidity, airvelocity, ventilation
flow and air composition. Equipment for
measuring air-, surface- and body temperatu-
res are described when they are proven to
work in pig houses. Different methods for
measuring air humidity are covered. Equip-
ment that can either measure air velocity
directly, or can measure pressure differences,
and indirectly, air velocity, is mentioned.
Attention is paid to measurement of ventila-
tion flow.  The report does not cover methods
that give accurate results for naturally ventila-
ted pig houses. For pig houses with mechani-
cal ventilation attention is paid to methods
that measure flow in cylindrical ducts or chim-
neys on a continuous basis.
Measurement of air composition is concentra-
ted on the detection of carbon dioxide and
ammonia concentrations with gas detection
tubes or infra-red analysis. Measurement of
aerosol concentrations and ammonia emis-
sions from pig houses is not covered in this
report as available techniques are not yet
thought to be simple, reliable and established
wel1 enough for work in commercial piggeries.
Making measurements at the right time, in the
right place,  is not easy. To establish the best
location, it is necessary to know the airflow
patterns in the pig house. Release of smoke
can help to find the spots where  average,
minimum or maximum values are likely to
occur. Leakage of air through the building
shell can also be detected by this technique.
To find the leve1 of minimum and maximum
ventilation it is often unnecessary to measure
the ventilation rate.  Measuring of carbon
dioxide levels (for minimum ventilation) or
daily maximum ambient temperature and
room temperature (for maximum ventilation)
can frequently provide suff icient information.
For some measurements, time of the day can
have a considerable effect on the reading
and must be taken into account. This effect is
due to fluctuations in heat, carbon dioxide,
vapour and ammonia production in the pig
house as wel1 as variations in ventilation flows
and outside climate.
The need for regular maintenance and calib-
ration of equipment is emphasized. Brief
attention is als0 given to evaluation of meas-
urement  data. Finally, recommendations are
given to pig producers, extension workers,
researchers, manufacturers  and suppliers of
measuring equipment on how to improve the




Wat is een goed stalklimaat? Voordat deze
vraag kan worden beantwoord, moet men
weten hoe het stalklimaat is en men moet
weten hoe het zou moeten zijn. Men moet dus
meten en men heeft normen nodig. Dit rap-
port gaat over meten en niet over normen.
Over normen is een rapport “Klimaatsnormen
voor varkens” (van ‘t Klooster, Hendriks, Hen-
ken, van ‘t Ooster, van Ouwerkerk, Schee-
pens & van der Voorst, 1989) verschenen.
Stalklimaat is niet gemakkelijk eenduidig te
beschrijven. Veel factoren hebben invloed op
het stalklimaat. Ook de eisen, die het dier en
de mens aan het stalklimaat stellen staan nog
niet onomstotelijk vast. Niettemin zijn naar de
huidige kennis normen voor het klimaat in
varkensstallen opgesteld. Belangrijke klimaat-
parameters zijn daarbij luchttemperatuur en
luchtsnelheid rondom het dier en temperatu-
ren van vloeren, wanden, plafonds en drink-
water. Daarnaast is vooral de voeropname en
ook het gedrag van de dieren (zoals ligge-
drag) van grote invloed op de warmtebalans
van het eigen lichaam van de varkens.
1.2 Aanleiding
In 1989 heeft een werkgroep een rapport uit-
gebracht met de naam “Klimaatsnormen voor
varkens”. In dat rapport wordt geconstateerd,
dat het meten van het thermische klimaat in
varkensstallen meer aandacht nodig heeft.
Daarom is door de toenmalige Taakgroep
Huisvestings- en Verzorgingsonderzoek van
de Nationale Raad voor het Landbouwkundig
Onderzoek, NRLO, een werkgroep ingesteld,
die dit thema hier beschrijft.
1.3 Doelstelling
Doel van de werkgroep “Meten van klimaat in
varkensstallen” is inventariseren welke meet-
methoden bruikbaar zijn voor het vaststellen
van thermische parameters en kengetallen op
praktijkbedrijven. Daarbij moet aandacht wor-
den besteed aan continu meetmethoden voor
de klimaatregeling, alsmede aan methoden
voor incidentele meting om klimaatregelsyste-
men te kunnen beoordelen. In feite dient ant-
woord gegeven te worden op de volgende
vragen:
- welke grootheden moeten er gemeten
worden?,
- op welke horizontale en verticale positie
moet er gemeten worden; wanneer en hoe
vaak?,
- met welke instrumenten moet er gemeten
worden?
Duidelijke antwoorden op deze vragen kun-
nen leiden tot betere klimaatmetingen in de
praktijk en tot een betere vergelijkbaarheid
van deze metingen. Door te verwijzen naar
normen en advieswaarden kunnen de meet-
resultaten worden toegepast bij de beoorde-
ling en evaluatie van het klimaat in de stal.
Hier worden achtergronden, richtlijnen en
methoden gegeven voor
a. het vaststellen van het thermisch klimaat in
varkensstallen
b. het meten van concentraties van de gas-
sen CO, en NH in praktijksituaties.
Stof in stallucht blijst buiten beschouwing.
Ook aan metingen van licht en geluid in var-
kensstallen is in dit rapport geen aandacht
besteed.
Als zodanig is dit rapport een logisch vervolg
op het rapport “Klimaatsnormen voor var-
kens”.
De werkgroep ziet vooral de varkenshouders
en de eerstelijns voorlichting als doelgroe-
pen
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2. WAARNEMEN AAN DIEREN
OBSERVING THE ANIMALS
Bij het meten van het stalklimaat (zowel conti-
nu als incidenteel) zal de basisgedachte
moeten zijn, dat de meting aangeeft of het kli-
maat voor de dieren in de betreffende ruimte
voldoet aan de gestelde eisen (Klimaatnor-
men voor varkens, 1989).
Continu-metingen, die op dit moment moge-
lijk zijn in de varkenshouderij, zijn tempera-
tuur-, ventilatiehoeveelheid- en in mindere
mate kooldioxydemetingen. Deze metingen
vormen de basis voor de ventilatie-regeling,
Voelers die gebruikt worden voor deze metin-
gen zijn meestal op een zodanige hoogte
geplaatst, dat fysiek contact tussen voeler en
varkens onmogelijk is. Dit betekent echter
wel, dat, bij de afstelling van de voelers, reke-
ning gehouden moet worden met verschillen
tussen klimatologische condities op dier-
hoogte en op meethoogte. Regelmatige con-
trole hierop is noodzakelijk en hoort in een
routinematige controle van de klimaatregeling
thuis.
Een meer biologische manier van continu
meting, die informatie geeft over het stalkli-
maat, zijn de veranderingen die in het
lichaam van de dieren optreden, Onder ande-
re het observeren van de ongestoorde var-
kens in alle hokken van (een) afdeling
kan waardevolle informatie geven. Een hulp-
middel hierbij is het controleschema dierkli-
maat in bijlage ll. Dit waarnemen aan de die-
ren kan alleen worden uitgevoerd buiten de
voertijden. Deze procedure geeft ook aan
wanneer uitgebreid klimaat meten (met
behulp van meetapparatuur) noodzakelijk is.
Gezondheidsproblemen kunnen, door onder
andere een niet optimaal klimaat, leiden tot
een groot aantal afwijkingen die door de var-
kenshouder bij het individuele dier kunnen en
moeten worden waargenomen. Deze staan
hieronder genoemd.
21l Uitwendige afwijkingen
Een lang haarkleed en een grauwe huidskleur
kunnen evenals uitwendige beschadigingen
(oren, poten, staart) wijzen op klimaatfouten.
2.2 Luchtwegen
Toegenomen hoest- en niesfrequentie door
continue prikkeling van de luchtwegen kan
worden veroorzaakt door het klimaat in de
stal. Dagelijkse registratie van aantallen hoes-
tende en/of  niezende dieren op een afde-
lingskaart is aan te bevelen. In bijlage I is
terug te vinden dat dit 5 minuten per afdeling
geteld kan worden. Bevindingen aan de
slachtlijn kunnen ook waardevolle informatie
geven over longaandoeningen.
2.3 Voeropname en maagdarmstelsel
Een verlaagde respectievelijk een verhoogde
voeropname van gezonde varkens kan wijzen
op een te warme respectievelijk te koude
omgeving voor de varkens. Een toename van
het aantal dieren met diarree en/of  de ernst
van de diarree kan te maken hebben met een
suboptimaal klimaat. Dieren met diarree heb-
ben een sterk verminderde voeropname,
vaak gecombineerd met een sterk vervuild
hok. Lage produktieresultaten, zoals veel uit-
val, geringe groei, slechte voerconversie,
kunnen ook aanwijzingen zijn voor een sub-
optimaal klimaat.
2.4 Lichaamstemperatuur
De lichaamstemperatuur van varkens wordt
meestal vastgesteld aan de hand van de rec-
taaltemperatuur. De rectaaltemperatuur is
lager dan de lichaamstemperatuur in het cen-
trum van het varken, de “deep body tempera-
ture”. De rectaaltemperatuur is sterk afhanke-
lijk van de omgevingstemperatuur en voerop-
name-niveau en kan dus informatie verschaf-
fen over het stalklimaat in de voorgaande
periode, zie figuur 1. Een sterk verhoogde
rectaaltemperatuur betekent dat het dier
koorts heeft en infectie(s) doormaakt. De
ernst van de infectie wordt mede door de
omgeving (ondermeer stalklimaat) bepaald.
Een indicatie van onder- en bovengrenzen
van rectaaltemperaturen voor gezonde dieren
onder optimale klimatologische omstandighe-
den wordt gegeven in tabel 1. Een boven-
grens van de rectaaltemperatuur bij pasge-
boren dieren is niet te geven omdat ook een
gezond dier dan nog moeite heeft zijn
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lichaamstemperatuur te regelen.
Het meten van de rectaaltemperatuur kan
incidenteel gebeuren maar met de voort-
schrijdende techniek kan men dit tegenwoor
dig ook intensief en continu uitvoeren. Beide
methoden worden besproken onder hoofd-
stuk 3, temperaturen.
De rectaaltemperatuur kan bij een ziek dier
sterk fluctueren, Een enkele incidentele
meting kan daarom een onbetrouwbaar beel d
geven en meerdere metingen, liefst continu,
zijn nodig om tot een goede diagnose te
komen. Zelfs de deep-body temperatuur van
een varken kan zich verlagen als het varken
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Fiauur 1. Rectaaltemperatuur, deep-body tem-
”
Figure  1
perature, huid- en haartemperatuur
van varkens bij verschillende omge-
vingstemperaturen.
Recta/  temperature, deep-body
temperature, skin- and hair tempe-
rature  of pigs at different ambient
tempera tures.
2.5 Soorten gedrag
Een aantal gedragsoorten moet als afwijkend
gedrag worden beschouwd en kunnen moge-
lijk informatie verschaffen over de klimaattoe-
stand in een varkensstal.
Verhoogde activiteit: dieren, die in groepen
gehuisvest zijn (zogende biggen, gespeende
biggen, vleesvarkens, in een enkel geval zeu-
gen) zijn onder optimale klimatologische
omstandigheden (buiten voertijd) voor mini-
maal 60-70 % in rust. Een sterk verhoogde
activiteit (= onrust) kan duiden op klimaatfou-
ten. Ongestoord observeren van varkens is
daarbij uitgangspunt. Ramen in afdelingsdeu-
ren zijn daarvoor noodzakelijk. Indien onge-
stoord observeren niet mogelijk is, is het aan-
brengen van activiteitmeters een mogelijkheid
(zie volgende paragraaf).
Verhoogde agressie: een sterk toegenomen
agressie bij in groepen gehuisveste varkens
(oor-, staart-, pootbijten) duidt ook vaak op
klimaatfouten, waarbij met name koude lucht-
stromen met hoge luchtsnelheden (= tocht)
opgespoord dienen te worden.
Liggedrag: van alle gedragswaarnemingen is
deze het gemakkelijkst te beoordelen en het
geeft heel veel informatie over het klimaat.
Rustende varkens, in groepen gehuisvest,
dienen vrijwel los van elkaar te liggen. Dieren,
die op een hoop liggen (huddling), geven
aan dat de omgevingstemperatuur te laag is.
Dieren, die niet op de daarvoor bestemde lig-
plaats liggen, maar bijvoorbeeld op de roos-
ters, geven vaak aan dat de omgevingstem-
peratuur te hoog is. Pasgeboren biggen, die
op het rooster geboren worden, dienen niet
achter de zeug te blijven liggen, maar moe-
ten zo snel mogelijk naar het verwarmde big-
gennest verplaatst worden, als ze dat niet uit
zichzelf doen.
Wanneer één of meerdere van bovengenoem-
de afwijkingen regelmatig worden geconsta-
teerd, dan zal met behulp van een controle-
schema stalklimaat (bijlage 3) een systema-
tisch klimaatonderzoek moeten plaatsvinden,
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liggedrag: te koud, te warm
waarbij de metingen volgens een standaard-
formulier zoals in bijlage 1, uitgevoerd kun-
nen worden.
2.6 Mate van activiteit
Het varken reageert gedragsmatig zeer snel
op veranderingen in het klimaat. Daarom kan
men alleen al door het observeren van de
dieren veel te weten komen over het welbe-
vinden van de dieren.
Reeds genoemd is het liggedrag van varkens
als aanwijzing bij het beoordelen van de tem-
peratuur in de stal.
Ook andere soorten van activiteit kunnen van
belang zijn in verband met het klimaat. Om
deze reden is het meten van activiteit onder
bepaalde omstandigheden dan ook belangrijk.
Over het algemeen kan gesteld worden, dat
geprobeerd moet worden het activiteitsniveau
van de dieren niet extra te verhogen. In de
praktijk wordt bijvoorbeeld ook wel een bel
gebruikt bij het begin van het voeren. Dan
kan de varkenshouder tussen de voertijden
door de stal in gaan zonder de rust te versto-
ren, omdat de varkens het binnenkomen niet
meer associëren met een voertijd en niet
meer opspringen.
Tabel 1. Indicaties voor ondergrenzen (slecht klimaat) en bovengrenzen (slechte gezondheid)
van rectaaltemperatuur van varkens.
Tabie  1. Indications of lowerlimits (poor climate) and upperlimits (bad health) for rectaltempera-
tures of pigs.
Pasgeboren big
Ne wborn pigle t
Big 1 uur oud
Piglet 1 h of age
Big 12 uur oud
Piglet 72 h of age
Big 24 uur oud






















Activiteit is op twee manieren vast te leggen.
De eerste mogelijkheid is de activiteit vast te
leggen als serie van soorten gedragingen in
de tijd. Dit kan worden gedaan door de
gedragingen van de varkens in de tijd te
observeren en te noteren eventueel met
behulp van film, foto en/of  video. Met deze
methoden kan het gedrag van een individu-
eel dier worden vastgesteld, terwijl ook
onderscheid in type gedrag gemaakt kan
worden.
De tweede mogelijkheid is de activiteit vast te
leggen als aantal bewegingen in de tijd. Deze
bewegingen kunnen door een objectief meet-
instrument worden gemeten. De beschikbare
technieken laten het veelal niet toe een hoe-
biggenblazer met foto-electrische cel.
veelheid beweging aan een individueel dier goed op het eventuele reflectieplaatje is
te koppelen of de hoeveelheid beweging uit gericht en dat het apparaat geregeld moet
te splitsen naar aard van de beweging. Ver- worden schoongemaakt.
schlllende methoden kunnen hiervoor worden
gebruikt:
a. Methoden die bewegingen van het varken
direct aan het dier zelf meten. Hiervoor kan
een mechanische bewegingsopnemer wor-
den gebruikt. Dit is een apparaat dat met een
band aan het dier wordt vastgemaakt en alle
bewegingen kwantitatief vastlegt die het dier
in de richting van zijn lengte-as maakt.
b. Methoden die bewegingen van het varken
meten met niet-mechanische systemen. Hier-
voor kunnen verschillende systemen worden
gebruikt die hierna besproken worden.
2.6.1 Foto-electrische meting
Elke onderbreking van de lichtstraal tussen
lichtbron en ontvanger, eventueel via een
reflectieplaatje, wordt geregistreerd. Voerop-
name- en loopactiviteit kunnen hiermee wor-
den gemeten. Dit systeem is zeer eenvoudig
toepasbaar en niet duur. Bij “biggenblazers”
wordt dit systeem in de praktijk gebruikt.
Zodra de zeug opstaat wordt het lichtcontact
verbroken. Door vervolgens een luchtstroom
onder de zeug te blazen, wordt doodliggen
van biggen door de zeug voorkomen. In de
naaste toekomst zou dit systeem mogelijk
eenvoudig gecombineerd kunnen worden
met levensnummers, waardoor bijvoorbeeld
vastgelegd kan worden wanneer en hoelang
welke varkens eten. Er zijn nu al dierherken-
ningssystemen waarbij de voeropname kan
worden vastgelegd (voerstations voor zeu-
gen)*
Een nadeel van dit systeem is dat steeds
nagegaan dient te worden of de lichtstraal
26.2 Meting met electromagnetische
resonantie
Op het dier wordt een klein staafmagneetje
bevestigd. Het hok, waarin het dier zich
bevindt, is omhuld met draadwindingen. Bij
beweging van het dier (magneetje), zowel in
horizontale als in verticale richting, wordt een
meetbaar stroompje in de spoel om het hok
opgewekt. Uit de uitslag van de aangesloten
spanningsmeter kunnen (volgens Petry, 1970)
de snelheid en de grootte van de beweging
worden afgeleid. Voor de praktijk zal dit sys-
teem moeilijk toepasbaar zijn.
2.6.3 Meting met Doppler-effect.
Dit is een Doppler-radar systeem, of inbreker-
salarm, om totale activiteit te meten. Radio-
golven van constante lengte en sterkte wor-
den uitgezonden en gereflecteerd. Bij een
beweging in dit veld ontstaat een verandering
in de lengte van de gereflecteerde golven.
Deze verandering wordt gemeten in de vorm
van een signaal. Deze meetwaarde kan wor-
den vastgelegd in een datalogger en/of  com-
puter Met dit systeem is het activiteitsniveau
van een groep varkens in een hok uitstekend
te meten gedurende lange tijd. Indivuele die-
ren en hun activiteit zijn niet te onderschei-
den. Uit onderzoek en praktijk is bekend dat
de activiteit van varkens over en binnen
dagen verschillend is. Bij de voertijden is het
activiteitsniveau het hoogst. Bij tweemaal per
dag voeren zijn dan ook twee pieken te zien.
Wanneer ad libitum wordt gevoerd ontstaan
er meerdere pieken, die echter minder hoog
zijn. Met dit systeem is dat dan ook goed aan
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te geven. Hoewel dit systeem in het onder-
zoek zijn dienst al heeft bewezen, met name
in relatie tot het berekenen van de activiteits-
warmte van de varkens (Verstegen, Henken  &
van der Hel, 1987),  zijn er geen referenties
bekend van metingen in de praktijk. Een stan-
daard referentie-(ijk)waarde is niet aan te
geven. Een probleem is ook dat de individu-
ele meters van elkaar verschillen. Een vaste,
gestandaardiseerde ijkopstelling zou een
oplossing kunnen zijn om de onderlinge ver-
houding van de meters bij verschillende
grootte en frequentie van activiteit t.o.v. het
ijkapparaat vast te stellen. Bij een vaste ijkop-
stelling dient rekening gehouden te worden
met:
- de afstand en oppervlakte van de meting,
- de frequentie van de beweging,
- de grootte van de beweging,
- de oppervlakte van de beweging,
- de instelling van de gevoeligheid van de
meter,
- de materiaalsoort die beweegt.
Een activiteitsmeter is wel direct te gebruiken
om het verschil aan te geven van de activiteit
van varkens tussen groepen/hokken wanneer





Het meten van temperaturen is de meest
gebruikte klimaatmeting. De meting kan niet
alleen veel zinvolle informatie opleveren,
maar is ook met geringe kosten uit te voeren.
De meest bekende temperatuurmeting is de
luchttemperatuurmeting. Door een thermome-
ter in de zon te hangen wordt meteen duide-
lijk dat de afgelezen temperatuur op een der-
gelijke thermometer niet alleen door de lucht-
temperatuur maar ook door straling wordt
beïnvloed. Het is ook mogelijk om temperatu-
ren van oppervlakken en van vloeistoffen te
meten. Eveneens zijn lichaamstemperaturen
en stralingstemperaturen met daartoe
geschikte instrumenten te meten.
31, Luchttemperatuur
Voor de meting van deze grootheid staan de






- metaaloxydevoelers met negatieve tempera-
tuurcoëff iciënt (ntc).
3.1.1 Vloeistofthermometers
In de praktijk zijn dit vaak kwik-in-glas ther-
mometers Er zijn diverse meetbereiken
mogelijk. Ook zijn diverse onderverdelingen
van de schaal (0,Oi tot l°C)  mogelijk. Bij een
vereiste meetnauwkeurigheid van bijv. 0,25OC
is een schaalverdeling in 0,5OC voldoende.
Uitvoeringsvormen: als staafthermometer, met
de schaalverdeling op de buitenkant van een
dikwandig haarbuisje (robuust), of als ther-
mometer met ingesloten glasschaal, waarbij
een dunwandig haarbuisje en een glasschaal
in een glazen omhulling zijn ondergebracht
(betere aflezing  mogelijk). Voorts is de ther-
mometer al dan niet voorzien van een extra
metalen beschermhuls. Wanneer kwikveront-
reiniging bij breuk niet toelaatbaar is (kwik-
dampen, milieubelastend), kan gekozen wor-
den voor een andere vloeistofvulling (bijv.
alcohol, hoewel dat meestal iets minder
nauwkeurig is).
Voordelen van dit meetprincipe zijn dat het
betrekkelijk goedkoop is (maximaal enkele
tientjes) en geen hulpspanning vereist.
Een nadeel is dat een vloeistofthermometer
vrij kwetsbaar is. Ook is er geen uitgangssig-
naal  voor continue electronische meting
beschikbaar. In het algemeen is dit een trage
meting (enkele minuten in stilstaande lucht
voordat werkelijke luchttemperatuur wordt
aangegeven). Verkeerde aanwijzing treedt op
bij onderbreking van de vloeistofkolom.
Kalibratie eenmaal per twee jaar is voldoen-
de; wanneer regelmatige controle in een
mengsel van ijs en water geen verloop te zien
geeft kan deze periode zelfs verlengd worden
tot 5 jaar.
Een bijzondere uitvoering is de
minimum/maximumthermometer  die de mini-
mum en maximumwaarde sinds de laatste
nulstelling laat zien. De minimum/maximum-




Het principe van een thermokoppel is dat bij
een las tussen twee draden van verschillende
metalen een spanningsverschil optreedt, dat
afhankelijk is van de temperatuur. Bij een
gesloten meetkring is er steeds sprake van
twee meetlassen, die gemakshalve “warme
las”( = de meetlas)  en “koude las”(= de refe-
rentielas) worden genoemd. De temperatuur
van de koude las wordt òf konstant gehouden
(bijvoorbeeld in smeltend ijs),òf op andere
wijze gemeten. Gebruikelijke combinaties van
metalen zijn koper/konstantaan (in het jargon
aangeduid als type T), ijzer/konstantaan (type
J) en chromel/alumel  (type K). Het meetbereik
vormt geen enkel probleem (bijv. type T van
-250 tot +400°C).  De nauwkeurigheid van het
koppel zelf is in de regel 0,75%  van het
gemeten verschil, de voltmeter zelf voegt hier
tenminste enkele tienden van graden aan toe.
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De stabiliteit is redelijk; herkalibratie eenmaal
per jaar zal in de praktijk vaak voldoende blij-
ken te zijn.
Voordelen: Door keuze van de draaddikte
(bijv. 0,25 mm) zijn kleine en snelle voelers te
maken, die bovendien bij draad van dezelfde
rol onderling identieke meetresultaten geven.
Bij een type T thermokoppel met een gang-
bare draaddikte van 05 mm zal de juiste tem-
peratuur in stilstaande lucht na ongeveer een
halve minuut gemeten worden. Luchtbewe-
ging van 1 à 2 m/s doet deze tijd tot 5 à 10
seconden afnemen.
Nadelen: klein uitgangssignaal (circa 40 p
V/*C), dus gevoelig voor stoorspanningen. In
de praktijk bezitten temperatuurmeters nogal
eens een twijfelachtige “automatische koude-
laskompensatie”, waardoor de beloofde
nauwkeurigheid niet wordt gehaald.
De voorlichter moet oppassen wanneer het
instrument net uit de auto komt. Als het appa-
raat een stabiele uitlezing heeft, is het appa-
raat voldoende opgewarmd.
Het instrument moet niet dicht bij electromo-
toren, voedingskabels en andere bronnen
van stoorspanningen worden gebruikt. Bij
lange thermokoppels moeten knikken in de
draad (die als extra lassen kunnen gaan wer-
ken) worden vermeden.
Thermokoppeldraad is te koop vanaf f 150
per meter (niet afgeschermd). Digitale hand-
instrumenten zijn vanaf f 200.-  in de handel
verkrijg baar.
handinstrument op basis van thermokoppel-
meting
3.1.3 Weerstandthermometers
De weerstand van een zuiver metaal veran-
dert ongeveer 0,4%/OC. Meestal wordt platina
gebruikt, in mindere mate ook nikkel of koper.
Een veelgebruikte voeler is “de Pt-100”: dit is
een platinaweerstand van 100 112, bij O*C. De
“Ni-100 voeler” is een nikkelweerstand. Er
bestaan vele uitvoeringsvormen, draadge-
wonden of opgedampt, in de meest uiteenlo-
pende afmetingen. De responsietijd hangt
uiteraard van de uitvoering af; voor opge-
dampte exemplaren is een responsietijd van
seconden in bewegende lucht mogelijk.
Voordelen: vooral de platinavoeler is zeer sta-
biel (voor de gangbare types is het verloop
minder dan 0,05*C  per jaar). Voelers zijn
onderling uitwisselbaar indien gespecificeerd
volgens bestaande normen. Meestal wordt
hierbij gerefereerd aan DIN-norm 43760. Een
voeler die aangeduid wordt als “1/3 DIN” ligt
binnen 1/3 van de toegestane afwijking vol-
gens de DIN-norm. De toegestane afwijking
is 0,3*C bij OOC, oplopend tot 0,8OC bij lOO*C.
Hoge nauwkeurigheid is mogelijk, afhankelijk
van de gebruikte meetapparatuur. Een kali-
bratietermijn van twee jaar is ruim voldoende.
Alleen als het gevaar bestaat dat er door de
gebruiksomstandigheden vocht de voeler
binnendringt is vaker kalibreren nodig.
Nadelen zijn er nauwelijks, behalve dan, dat
er bij een zogenaamde tweedraadsmeting
miswijzingen kunnen ontstaan als gevolg van
de lengte van de aansluitdraden tussen voe-
ler en electronica (niet te verwarren met de
verbinding tussen meetomvormer en uitle-
zing, die best tweedraads kan zijn). Zo geeft
een kabel van 1 m lang en een diameter van
05 mm zoveel extra weerstand dat een fout
in de temperatuur wordt afgelezen van
0,45*C.  Deze afwijking is in principe “weg te
ijken”, maar bij een meetsysteem met meer-
dere voelers en verschillende kabellengtes
wordt dit moeilijker. Bij een tweedraadsmeting
fungeren de aansluitdraden mede als tempe-
ratuurvoeler. Om dit te vermijden is het aan te
raden alleen meetapparatuur aan te schaffen,
die gebruik maakt van een drie- of vier-
draadsmeting. Met deze meetmethoden
wordt òf gecompenseerd voor kabellengte,
de driedraads meting, òf onafhankelijk van de
kabellengte (en kabeltemperatuur) juist
gemeten, de vierdraadsmeting (figuur 2).
De prijzen voor dit type voelers, er zijn enkele
fabrikanten en veel leveranciers, lopen op
vanaf ongeveer f 40,- voor een losse voeler
en vanaf f 500,-  voor handmeetinstrumenten.
3.1.4 Bimetaalthermometers
Twee metalen met verschillende uitzettings-
coëfficiënt, op elkaar gelast, geven een ster-
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Ni- 100 voeler
ke buiging bij temperatuurvariaties. Een der-
gelijke thermometer is zeer robuust, maar
traag. Een voordeel is dat de beweging van
de metaalstrip direkt op een wijzer kan wor-
den overgebracht (thermograaf). De nauw-
keurigheid ligt in de orde van 0,5OC. De prijs
loopt van ruim honderd gulden voor een aan-
wijzend exemplaar tot circa fl .OOO,-  voor een
thermograaf (het is voordeliger dit instrument
als thermohygrograaf aan te schaffen). Het is
aan te bevelen om eenmaal per jaar onder-
houd en kalibratie uit te (laten) voeren.
3.1 S Halfgeleidervoelers
Halfgeleiderkristallen in diodes en transisto-
ren zijn uitstekend bruikbaar als temperatuur-
voeler. Er is sprake van een goede lineariteit
en een grote temperatuurcoëfficiënt. Het
meetgebied loopt voor de gangbare types
van -40 tot +l OOOC. De voeler biedt de moge-
lijkheid om als onderdeel van een chip te fun-
geren, waardoor er in de toekomst zeker nog
nieuwe toepassingen te verwachten zijn. De
onderlinge uitwisselbaarheid per fabrikaat is
goed, overigens is er geen sprake van stan-
daardisatie zoals bij thermokoppel of weer-
standthermometer. Er bestaat gevaar voor
miswijzing tengevolge van zelfopwarming,
vooral bij meting in lucht. De responsietijd is
in het algemeen groter dan bij een platina-
voeler (afhankelijk van de behuizing). De prijs
voor een handmeetinstrument ligt in de regel
onder die van een platinaweerstandthermo-
meter.
De kalibratietermijn wordt naar bevind van
zaken gekozen, dat wil zeggen in het begin
frequent (bijvoorbeeld eenmaal per half jaar).
3.1.6 Metaaloxyden
De weerstand van een metaaloxyde, verkre-
R = Weerstand
T = Platinaweerstand
Figuur 2. Bij Pt-100 voelers telt de weerstand van de toevoerdraden mee in de temperatuurme-
ting bij 2-draadsmeting,  deze invloed is veel minder bij 3 draadsmeting, terwijl bij 4-draadsme-
ting de toevoerdraden geen invloed op de meting hebben.
Figure 2. In Pt- 100 sensors the resistance of the cable is part of the temperaturemeasurement
in case of 2-wire  measurement, the resistance of the cable has much less influence with 3-wire
measurement, whereas with 4-wire  measurement the influence of cable resistance is complete-
ly elimina ted.
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gen door het samenbakken van een poeder-
vormig metaaloxyde, varieert sterk met de
temperatuur; de temperatuurcoëff iciënt is
ongeveer 5%/OC.  In de gebruikelijke uitvoe-
ring neemt de weerstand af als de tempera-
tuur stijgt; we spreken dan van een negatieve
temperatuurcoëfficiënt of ntc. Vaak wordt de
term “thermistor” gebezigd. Het meetbereik
loopt globaal van -50 tot +150°C.  In de prak-
tijk zijn nauwkeurigheden van 02 à 0,3OC
haal baar.
Voordelen zijn dat de voeler kleiner kan zijn
dan een platinaweerstand (met een diameter
vanaf 0,2 mm) en derhalve sneller is
(responstijd vanaf 1 s in stilstaande lucht). De
gevoeligheid is hoog en door de hoge weer-
stand van de voeler is de leidingweerstand
van minder belang.
Nadelen zijn dat de voeler niet-lineair is en
minder stabiel is dan een Pt-100 voeler. De
voeler is alleen te vervangen door een exem-
plaar van hetzelfde fabrikaat. De omrekening
van weerstand naar temperatuur (bijvoor-
beeld in een datalogger) is afhankelijk van
het type voeler. Bij continumeting in een
ammoniakhoudende atmosfeer bestaat
gevaar van aantasting van de meestal dunne,
onbeschermde aansluitdraden van de voeler.
De kalibratietermijn kan gelijk zijn aan die
voor halfgeleidervoelers.
Losse voelers zijn te koop vanaf enkele gul-
dens per stuk. Gemonteerd in een meetvoeler
of -naald is de prijs vergelijkbaar met die van
een halfgeleidervoeler. Aanwijzende meetin-
strumenten zijn vanaf f 150,- te koop.
3.2 Oppervlaktemperatuur
3.2.1 Contacttemperatuur
De oppervlaktemperatuur wordt uiteraard ook
met een temperatuurvoeler gemeten. Het
bovenstaande is dus ook op de meting van
de oppervlaktemperatuur van toepassing.
Een oppervlak kan vast zijn (vloer, wand, pla-
fond, verwarmingsbuis) of mobiel (huidtem-
peratuur van dier).
Bij de meting van een oppervlaktemperatuur
met behulp van een contactthermometer
dient het warmtecontact tussen voeler en
oppervlak optimaal te zijn, bijvoorbeeld door
gebruikmaking van een warmtegeleidende
pasta op de meetplaats. Verder is alleen die
temperatuurvoeler geschikt waarbij de warm-
tegeleiding vanuit de voeler naar de meet-
plaats verwaarloosd kan worden, dus in het





Een oppervlaktemperatuur kan, anders dan
luchttemperatuur, ook vanaf afstand worden
gemeten. Het is namelijk mogelijk de stra-
lingstemperatuur van een oppervlak te
meten. Infrarood meetapparatuur maakt
gebruik van de warmtestraling die het te
bestuderen object uitwisselt met zijn omge-
ving. De metingen zijn contactloos, niet
belastend en kunnen worden gebruikt bij een
bepaling van de interne warmtehuishouding
van een varken (Geers, van der Hel & Goed-
seels, 1987). Het temperatuurgebied tussen -
20°C en +1500°C is bruikbaar en gevoelighe-
den tot 0,l OC zijn mogelijk. Bij straling speelt,
bij het bepalen van de temperatuur, de emis-
siefactor een rol van het te meten oppervlak.
Een volledig zwart oppervlak heeft een emis-
siefactor van 1. De emissiefactor van varkens
kan, mede door het ruwe oppervlak, gesteld
worden op gemiddeld 0,95 (0,93  - 1). Ook
andere te meten oppervlakken in varkensstal-
len hebben emissiefactoren die dicht bij 1,O
liggen. Hierdoor heeft een fout in de emissie-
factor maar een kleine invloed op de uitlezing
van de temperatuur, enkele tienden OC.
Oppervlaktemperaturen van varkens, bijvoor-
beeld haar- en huidtemperaturen, kunnen
daarom goed met deze infrarood meetappa-
ratuur worden gemeten. Met haartemperatuur
wordt hier bedoeld: het oppervlak van het
varken bedekt met haar. De huidtemperatuur
is een onbedekt (of geschoren) klein opper-
vlak van het varken. Uit onderzoek is bekend
dat een verandering in bijvoorbeeld de
omgevingstemperatuur een verandering
geeft van de haar- en huidtemperatuur van




effect van een koude of warme omgeving kan
derhalve direct worden bepaald.
Met deze meetapparatuur kan ook de (stra-
lings)temperatuur van de wanden, plafond en
vloer worden gemeten en eventueel worden
vastgelegd in een datalogger en/of  computer.
Hierdoor kan ook de isolatie van de stallen
bekeken worden op eventuele isolatielekken.
Bij het gebruik van deze meting is ook de
zichthoek van belang. De zichthoek bepaalt
de grootte van het oppervlak






De incidentele meting van de lichaamstem-
peratuur wordt in de praktijk, als rectaaltem-
peratuur, meestal gemeten met een normale
vloeistof- of kwikthermometer die na gebruik
Figuur 3 Opstelling voor het op afstand uitlezen van lichaamstemperatuur.
Figure  3 Scheme of telemetric body-temperature measurement.
moet worden afgelezen. Ook met thermokop-
pels en thermistors is de rectaaltemperatuur
te meten. Er zijn solid-state koortsthermome- .
ters zonder breukgevaar te koop voor enkele
tientjes. Deze instrumenten kunnen meestal
digitaal worden afgelezen en de waarden
kunnen worden vastgelegd met een datalog-
ger of computer. Een nadeel van het op deze
wijze meten van de rectaaltemperatuur is dat
de rust tijdens het meten binnen de groep
verstoord wordt. Hierdoor ontstaat extra acti-
viteit Vanwege deze “stress” is er een invloed
op de meting zelf.
Continu meting.
Het continu meten van de lichaamstempera-
tuur kan ook worden uitgevoerd met behulp
van telemetrie. Bij telemetrie wordt de geme-
ten temperatuur door de voeler in het dier via
een antenne uitgezonden en op afstand door
een ontvanger opgepikt. Hiervoor worden
temperatuurzenders of sensoren in het dier
gebracht die de Iichaamstemperatuur continu
blijven meten en op geregelde tijden door-
zenden aan de hiervoor uitgeruste computer.
Deze meettechniek verstoort de rust binnen
de groep niet en zo kan ook het verloop van
de temperatuur over langere tijd worden aan
gegeven (figuur 3). In de toekomst zullen
zeker systemen ontstaan, waarbij in of aan
het dier aangebrachte levensnummers voor
het dier worden gecombineerd met een tem-
peratuurmeting. Hierdoor is dan een continue
controle van dieren en een betere meting van
de echte Iichaamstemperatuur bij juiste plaat-








4. VOCHTGEHALTE VAN STALLUCHT
MOISTURE CONTENT OF AIR IN PIG HOUSES
De relatieve luchtvochtigheid wordt soms in
stallen gemeten om bijvoorbeeld te kunnen
beoordelen of eventuele stoornissen aan de
luchtwegen van dieren veroorzaakt worden
door te lage of te hoge luchtvochtigheid of
om het risico op condensvorming aan de stal-
constructie door te hoge luchtvochtigheid in
te kunnen schatten. De luchtvochtigheid heeft
ook grote invloed op de overlevingsmogelijk-
heden van micro-organismen (Webster,
1981). Uit onderzoek is tot dusverre het
belang van een goede vochtregeling in var-
kensstallen echter niet gebleken. Varkens
zweten niet. Vochtmeting kan dus soms zinvol
zijn, maar mede door de hogere kosten van
vochtmeting ten opzichte van temperatuur-
meting, wordt het vochtgehalte vooralsnog
niet op grote schaal gemeten. Een snelle uit-
lezing van vochtvoelers is vaak niet mogelijk,
zeker als weinig geventileerd wordt en als het
instrument beschermd is tegen stof. Een mini-
mum responstijd van enkele minuten is in de
praktijk niet altijd haalbaar.
De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar
om het vochtgehalte van stallucht te meten:
- de psychrometer





41. Droge en natte
(psychrometer)
bol meting
Twee temperatuursensoren, werkend volgens
één van de onder 3.1 genoemde technieken,
worden naast of achter elkaar in de te meten
luchtstroom geplaatst. Eén temperatuursen-
sor, de “natte bol”, is voorzien van een natte
katoenen kous. De afkoeling van de natte bol
wordt bepaald door de hoeveelheid vocht,
die door de langsstromende lucht wordt
opgenomen. Hoe lager de luchtvochtigheid,
hoe hoger de vochtafgifte aan de lucht en
hoe lager de natte boltemperatuur. Het ver-
schil tussen droge en natte boltemperatuur is
een maat voor de heersende relatieve voch-
tigheid. Voorwaarden voor een goede wer-
king zijn een voldoende luchtsnelheid ter
plaatse van de natte bol (> 25 m/s)  en een
goed aanzuigend kousje dat niet vervuild is.
In de praktijk betekent dit bij continumeting
dat het kousje éénmaal per week vervangen .
moet worden. In een stoffige atmosfeer dient
deze frequentie nog hoger te liggen (eenmaal
per twee of drie dagen). Uiteraard mogen
beide thermometers niet door zonnestraling
worden be’invloed. De omrekening van droge
en natte bol naar relatieve vochtigheid (r.v.)
gebeurt met behulp van een tabel (zie tabel
2), een diagram, zoals het Mollier-diagram of
door een berekening in een computer.
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Tabel 2. De relatieve luchtvochtigheid met de natte en droge bol meting in OC.













































Verschil tussen droge en natte bol (“C)
Differente between dry and wet bulb PC)
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
100 91
100 91 84 75
100 92 84 76 69 62
100 92 85 77 70 64 56 50
100 93 86 78 72 65 58 51 45 38
100 93 86 79 73 66 60 54 47 40 35 29
100 93 87 79 74 67 61 55 49 43 37 31 25 20
100 93 87 80 75 69 63 56 51 45 40 34 29 23 18 13
100 94 88 81 76 70 64 59 53 47 42 36 31 26 21 16 11
100 94 88 82 76 71 65 60 54 49 44 39 34 29 24 19 15
100 95 88 83 77 72 66 61 56 51 45 41 36 31 27 22 18
100 95 89 83 78 73 68 63 57 53 47 43 38 33 29 25 20
100 95 89 84 78 74 69 64 59 54 48 45 40 36 32 27 23
100 95 90 84 79 74 70 65 60 55 50 47 42 38 34 30 26
100 95 90 84 80 75 71 66 61 57 52 48 44 40 36 32 28
100 95 90 85 81 76 71 67 63 58 53 50 46 42 38 34 30
100 95 90 85 81 77 72 68 64 60 55 51 47 43 40 36 32
100 95 90 86 82 77 73 69 65 61 56 53 49 45 42 38 34
100 95 91 86 82 78 74 70 66 61 57 54 50 46 43 39 36
100 96 91 87 83 78 74 71 66 62 58 55 51 47 45 41 38
100 96 91 87 83 79 75 71 67 63 60 56 53 49 46 42 39
100 96 92 87 83 80 76 72 68 64 61 58 54 50 47 44 40
100 96 92 87 84 80 76 72 69 66 62 59 55 52 48 45 42
100 96 92 88 84 80 77 73 70 67 63 60 56 53 50 47 43
100 96 92 88 84 80 77 74 70 67 63 61 57 54 51 47 45
100 96 92 88 85 81 78 74 71 68 64 61 58 55 52 49 46
100 96 92 88 85 81 78 74 71 69 65 62 58 56 52 50 47
100 96 93 89 85 82 78 75 72 69 65 62 59 57 54 51 48
100 96 93 89 86 82 79 75 72 69 66 63 60 58 55 52 49
100 96 93 89 86 82 79 76 73 69 67 63 61 58 55 52 50
100 97 93 90 86 83 80 76 73 70 67 64 62 59 56 53 51
100 97 93 90 86 83 80 77 74 71 68 65 63 60 57 54 52
100 97 93 90 87 84 80 77 74 71 69 65 63 61 58 55 52
100 97 94 91 87 84 81 78 75 72 69 66 64 61 58 56 53
100 97 94 91 87 84 81 78 75 73 70 67 64 62 59 56 54
100 97 94 91 87 85 82 79 76 73 70 67 65 62 60 57 55
100 97 94 91 87 85 82 79 77 74 71 68 66 63 60 57 56
100 97 94 91 87 85 82 80 77 74 72 68 66 63 61 58 56
100 97 94 91 87 86 82 80 77 74 72 69 66 64 62 59 57
Het meetbereik van de psychrometer is ruim
voldoende. In varkensstallen is het optreden
van ijs op de natte bol niet aan de orde, tenzij
men buiten de relatieve vochtigheid wil meten
bij lage temperaturen. De nauwkeurigheid
ligt, met inachtneming van de goede voor-
zorgsmaatregelen, in de orde van 2 à 3 %
R.V. Herkalibratie is eenmaal per twee jaar
nodig.
Er zijn diverse uitvoeringsvormen mogelijk,
waarvan de bekendste de zogenaamde
Assmann-psychrometer is: twee mechanisch
geventileerde kwikthermometers in een dub-
belafgeschermde, verchroomde behuizing.
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Prijs circa f 1.200,- tot f 1.900,-. Verder zijn
er wat duurdere uitvoeringen, die een conti-
nue uitlezing mogelijk maken. Ook kan een
psychrometer al dan niet voorzien zijn van
direkte omrekening naar relatieve luchtvoch-
tigheid. Prijzen kunnen daardoor oplopen tot
f 5.000,-.
thermohygrograaf voor luchtvochtigheid- en
tempera tuurregis tra tic.
de Assman-psychrometer
4.2 Mechanische hygrometer
Van diverse materialen veranderen de afme-
tingen met de luchtvochtigheid. De bekend-
ste en meest toegepaste zijn ontvet mensen-
haar, katoen, kunstvezel en kunststoffolie. In
principe is het meetbereik 0 tot 100 % R.V.
Haar reageert echter boven 95 % R.V. prak-
tisch niet meer. Mechanische hygrometers
kunnen niet snel afgelezen worden, de
responstijd varieert van 10 tot 60 minuten
(Clark & Cena, 1981).
Een voordeel is, dat direkte mechanische
overbrenging mogelijk is (hygrograaf of
potentiometerstandregeling).
Er is regelmatig onderhoud en herijking
nodig. Een onderhoudsbeurt inclusief herij-
king is tenminste eenmaal per jaar zeer aan
te bevelen. De kosten van eenonderhouds-
beurt en herijking bedragen bij een thermo-
hygrograaf al snel f 300,-. Veel materialen
vertonen hysterese in de orde van 5 % R.V.
Met hysterese wordt bedoeld dat de uitlezinq
van het vochtgehalte afhangt van welke kant
men nadert, vanaf lage vochtigheid of vanaf
hoge vochtigheid. Met een haarhygrograaf is
met een gemiddelde zorg een praktijknauw-
keurigheid van circa 5 % R.V. te verwachten.
De kosten van een nieuw instrument bedra-
gen circa f 1.300,-.
4.3 Spiegeldauwpuntmeter
Wordt een oppervlak, in aanraking met voch-
tige lucht, afgekoeld tot juist onder het dauw-
punt van de lucht dan treedt condensatie op.
Is het oppervlak uitgevoerd als een spiegel
dan kan de aanwezigheid van de dauwlaag
optisch worden vastgesteld. De temperatuur
van het oppervlak wordt gemeten en levert
samen met de luchttemperatuur de relatieve
vochtigheid.
Als de waterdampdruk (p, in Pascal)  van
lucht bekend is kan de dauwpuntstempera-
tuur van lucht worden berekend. De volgende
formule is geldig voor luchttemperaturen tus-
sen 0 en 70°C (Albright, 1990):
T dauwp = -35,957 - 1,8726  In (p,) +1,1689(h(pw))2
De meting is fundamenteel. In principe is
alleen temperatuurijking nodig. Nauwkeurige
meting is mogelijk en de meting is stabiel op
lange termijn. Meerpuntsmeting via monster-
name is mogelijk.
Een nadeel is dat vervuiling van het spiegel-
oppervlak de meting verstoort. Een goed in-
strument is relatief duur (meer dan f 6.000,-).
Meting tot 100 % R.V. is problematisch omdat
er een zekere afstand tussen lucht- en dauw-
punttemperatuur vereist is voor een goede
meting. Dit type instrument is dus eerder een
OI ,derzoek-  dan een praktijkinstrument.
4 4, Electrische geleidingshygrometer
Deze categorie omvat een groep meetele-
menten,  waarvan het geleidingsvermogen
varieert met de heersende relatieve vochtig-
heid. Soms is het vochtgevoelig materiaal
een electroliet, soms een kunststof met een
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chemische oppervlaktebehandeling of een
vochtgevoelige verf.
Voordelen van dit principe zijn dat het meet-
element klein is, vaak goedkoop (vanaf gul-
dens per stuk) is en dat een snelle meting
mogelijk is.
Nadelen zijn dat de voeler vaak niet tegen
aanraking met water kan, gevoelig voor stof
en vuil is (direkte invloed op de weerstand
tussen de electroden) en gevoelig is voor
diverse luchtverontreinigende gassen. Daar-
om is een herkalibratie ongeveer iedere 3
maanden noodzakelijk bij gebruik in varkens-
stallen _
Een voeler met meetomvormer is te koop voor
circa f 1.250,-.
4.5 Capacitieve vochtvoeler
Bij dit type voelers vormt een dunne vochtge-
voelige kunststoffolie het medium tussen twee
electrodes, waarbij de capaciteit van de voe-
ler een maat is voor de heersende relatieve
vochtigheid.
Een voordeel is dat de voeler klein en snel is.
capacitieve vochtvoeler met signaaluitgang
Een goede uitlezing van een voeler zonder
stofkap is na ongeveer 10 seconden moge-
lijk, met stofkap duurt het iets langer. Deze
voelers zijn betrekkelijk ongevoelig voor stof
en vuil. Nat worden is niet desastreus en
afwassen is meestal mogelijk. De tempera-
tuurgevoeligheid is aanzienlijk minder dan bij
de voelers uit de vorige categorie, de stabili-
teit is beter.
Bij een gewenste nauwkeurigheid van 2 %
R.V. is een ijkfrequentie van tweemaal per jaar
aan te bevelen. Een geschoolde gebruiker
van capacitieve of geleidingshygrometers is
in staat om met de nodige voorzorgen zijn
voelers met behulp van zoutoplossinclen  te
controleren. Afhankelijk van het soort voeler
blijft de voeler gevoelig voor bepaalde lucht-
verontreinigingen. Proeven in varkensstallen
wezen niet op een groot verloop ten gevolge
van ammoniak en stof.
Wat prijzen betreft zijn losse voelers voor
gemiddeld f 150,-  à f 200,- per stuk te koop,
aanwijzende instrumenten vanaf circa f 600,-
en degelijke industriële meetomvormers met
voelers voor f 1 .OOO,-  of meer.
4.6 Infraroodabsorptie
Dit principe wordt ook gebruikt bij andere
gassen en dampen in varkensstallen en wordt




Om luchtsnelheden te meten maken prakti-
sche meetmethoden gebruik van door lucht-
beweging ontstane verschijnselen als druk-
veranderingen, mechanische effekten en
afkoeling van een verwarmd lichaam. Tot de
eerste categorie behoren de pitotbuis, tot de
tweede de vleugelrad- en de cupanemometer
en tot de derde de thermische (of hittedraad-)
anemometer. Het laatstgenoemde principe
leent zich bij uitstek voor de meting van de
toelaatbare luchtsnelheden rondom het dier
(tot 0,2 m/s).  Voor de volledigheid is hieron-
der niettemin ook een opsomming van de
mogelijkheden en beperkingen van de ande-
re principes gegeven.
51. Thermische of hittedraad-anemometers
De kracht van deze categorie ligt vooral in de
meting van lage luchtsnelheden (vanaf centi-
meters tot enkele meters per sekonde). De
ondergrens wordt bepaald door de luchtbe-
weging die door de eigen opwarming van de
voeler wordt veroorzaakt (in de orde van 5 à 6
cm/s).  De (door de fabrikant opgegeven)
meetonnauwkeurigheid loopt, afhankelijk van
de uitvoering, van 0,Ol  m/s  tot 10% van de
gemeten waarde. De invloed van de lucht-
temperatuur is belangrijk, vooral bij hogere
luchtsnelheden (boven 5 m/s).  Ervaringen wij-
zen uit dat toegepaste temperatuurcompen-
saties kritisch bekeken moeten worden. Er
zijn uitvoeringen die praktisch richtingsonaf-
hankelijk zijn, terwijl andere juist op dit punt
zeer gevoelig blijken. De leverancier of de
kalibrerende instantie kan hierover meestal
op basis van de gedane windtunnelexperi-
menten  een duidelijke uitspraak doen. Afhan-
kelijk van het type komen responsietijden
voor die liggen tussen 1 sekonde en 1
minuut. Hittedraadanemometers zijn te koop
vanaf circa f 2.000,-
Stof en vuil beïnvloeden de aanwijzing. De
vereiste kalibratiefrequentie hangt af van de
gebruiksomstandigheden. Een minimum van
eenmaal per jaar is zeker aan te bevelen.
thermische anemometer
5 2. Vleugelrad- en cupanemometers
De vleugelradanemometer is in de meeste
uitvoeringen een windmolentje met 8 tot 12
schoepen en een diameter van 10 of 20 mm
(miniatuuruitvoeringen) tot 80 à 120 mm.
Het meetbereik loopt, afhankelijk van de kwa-
liteit (=aanloopsnelheid) van het instrument,
van ongeveer 0,2 tot 20 m/s.  De nauwkeurig-
heid ligt in de orde van 2% van het meetbe-
reik. Bij de vleugelradanemometer dient de
luchtsnelheid loodrecht op de dwarsdoorsne-
de te staan (Visscher & Kornet, 1980). Bij
meting in kanalen dient rekening gehouden te
worden met het feit dat de windsnelheidsme-
ter de stroming verstoort. De responsietijd
loopt van tienden van seconden voor de
miniatuuruitvoering tot 10 seconden voor de
meest robuuste exemplaren (en is afhankelijk
van de windsnelheid en toe- dan wel afname
van de wind).
De prijzen van deze meters beginnen bij
f l.OOO,-.
De cupanemometer wordt hoofdzakelijk
gebruikt in de meteorologie, als onderdeel
van een weerstation. De aanloopsnelheid
hangt ook hier sterk af van de uitvoering:
deze varieert van 0,2 tot wel 2 m/s.  Het meet-
bereik loopt tot 60 m/s.  De responsietijd is in
het algemeen wat hoger dan bij een vleugel-
radanemometer. Ook hier prijzen vanaf
f 1 .ooo,-.
Zowel de vleugelrad- als de cupanemometer
dienen regelmatig (eenmaal per een of twee
jaar) te worden gekalibreerd. Kalibratiekosten
varieren van f lOO,- tot f 300,-.
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De vleugelradanemometer is binnen een
hoek van circa Zo richtingsonafhankelijk, de
cupanemometer kent in het horizontale vlak
geen beperking.
vleugelradanemometer (links) en cupanemo-
me ter (rechts)
5.3 Pitotbuis
De pitotbuis is praktisch bruikbaar in lange
luchtkanalen voor luchtsnelheden vanaf enke-
le meters per sekonde. In varkensstallen
komen alleen lange luchtkanalen voor als
centrale afzuigsystemen worden gebruikt. De
pitotbuis zal daarom slechts in een beperkt
aantal varkensstallen kunnen worden
gebruikt. Met de pitotbuis wordt een verschil-
druk gemeten. Bij snelheden beneden 2 m/s
wordt de meting van het drukverschil een
probleem. Bij 4 m/s is het drukverschil onge-
veer 10 Pa. Wanneer men wil meten met een
nauwkeurigheid van 1 % dan betekent dat
een drukmeting tot op 0,l Pa. De openingen
in de pitotbuis mogen niet vervuild raken. De
responsietijd hangt af van de lengte van de
slangen tussen pitotbuis en aanwijsinstru-
ment, en ligt in de orde van seconden. De
pitotbuis is toepasbaar in kanalen, of in lucht-
stromen waarvan de richting binnen een hoek
van 20° bekend is. Bij zorgvuldige behande-
ling van de pitotbuis is geen herkalibratie
nodig. De drukmeter dient regelmatig te wor-
den gecontroleerd op reinheid en functione-
ren Samengevat: het gebruik van de pitot-
buis vereist in het algemeen nogal wat erva-
ring en de pitotbuis is niet bruikbaar in vrije
stallucht.
Een prijsindikatie is f 1.250,-  voor een pitot-
buis met digitale manometer (sterk in bewe-
ging door de ontwikkeling van nieuwe druk-
voelers). Losse pitotbuizen zijn leverbaar voor
een prijs vanaf ongeveer f 200,-.
5 . 4  Drukverschilmeters
De meest eenvoudige drukverschilmeter is
ongetwijfeld de met vloeistof gevulde U-buis-
manometer, met de meer verfijnde uitvoerin-
gen in de vorm van schuine-buismanometer
en de zogenaamde Betzmanometer. Voor
incidentele metingen in stallen is de schuine-
buismanometer een bruikbaar instrument.
Aangezien er echter in de meeste gevallen
een electrisch uitgangssignaal gevraagd
wordt, valt het gebruik van dergelijke meet-
instrumenten dan af.
Meetprincipes, die wel een electrisch uit-






Factoren die de keuze bepalen zijn naast
prijs en nauwkeurigheid de korrosiebesten-
digheid van de materialen in de drukopne-
mer, de overbelastbaarheid (die aan de orde
komt zodra bij drukverschilmetingen er aan
één zijde van de opnemer een slang los-
schiet, of die alleen al bij het aanbrengen van
een slang een rol speelt), de al dan niet
gecompenseerde temperatuurafhankelijk-
heid, het volume in de drukopnemer zelf en
de verandering daarin tijdens de meting enz.
Per meetprincipe bestaan er, voor een
bepaald doel, zowel geschikte als minder
geschikte uitvoeringsvormen, zodat een alge-
mene voorkeur moeilijk te geven is.
54.1  Inductieve opnemers
Dit principe is intussen meer dan 50 jaar oud
en heeft zijn bruikbaarheid in de praktijk
zeker bewezen. Twee meetkamers zijn van
elkaar gescheiden door een membraan,
waaraan de kern van een verplaatsingsopne-
mer bevestigd is. Als er een drukverschil ont-
staat beweegt het membraan naar de kamer
met de laagste druk. De beweging wordt
door de kern op een zeer gevoelige manier
gemeten. Hoe groter het drukverschil, hoe
groter de verplaatsing van het membraan met
kern. De prijs van de opnemer hangt sterk af
van meetbereik en meetnauwkeurigheid. Het
meetbereik loopt van 1000 Pa (volle schaal)
tot soms wel 60 MPa, de voeler is redelijk tot
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goed corrosiebestendig, de toegestane over-
belasting ligt in de orde van tweemaal het
meetbereik. De temperatuurinvloed (O,OS-0,2
% per OC) is in het algemeen groter dan die
bij de hiernagenoemde principes, terwijl aan
de mogelijkheid tot miniaturisering grenzen
zijn gesteld. In eerste instantie is dit principe
alleen geschikt voor wisselspanning. Deze
opnemers kunnen de drukverschillen in var-
kensstallen niet nauwkeurig meten.
54.2 Capacitieve opnemers
Dit eveneens lang bekende principe maakt
gebruik van de capaciteitsverandering tussen
twee condensatorplaten wanneer hiervan de
onderlinge afstand verandert. Net als bij de
inductieve opnemer wordt hier dus verplaat-
sing gemeten. De ondergrens van het meet-
bereik ligt bij 100 Pa (volle schaal). Omdat
drukverschillen in varkensstallen in de orde
van enkele Pascals  tot tientallen Pascal kun-
nen bedragen, zijn metingen in varkensstal-
len met deze opnemers mogelijk. Als in stal-
len met centrale afzuigsystemen de onder-
druk continu gemeten moet worden, dan is dit
type opnemer hiervoor geschikt. De boven-
grens gaat tot 70 MPa. De electronica stelt
nogal wat eisen, terwijl de afstand tussen
voeler en electronica kritisch is. Deze opne-
mer is meestal als laboratoriuminstrument in
gebruik. De opnemers zijn relatief groot.
Overbelasting tot5 à 10 maal het meetbereik
is toegestaan.
54.3 Piëzo-electrische opnemers
Sommige materialen, waaronder kwarts, ver-
tonen aan hun oppervlak bij uitwendig aange-
brachte druk ladingsverschillen, die evenre-
dig zijn met de aangebrachte druk. Voor dit
effekt is praktisch geen verplaatsing nodig.
Het principe is alleen te gebruiken bij dyna-
mische verschijnselen en relatief hoge druk-
ken Deze opnemers komen voor gebruik in
varkensstallen niet in aanmerking.
5.4.4 Rekstrookopnemers
Deze categorie omvat opnemers, die gebruik
maken van het verschijnsel dat de weerstand
van het gebruikte materiaal bij lengteveran-
dering verandert. Het materiaal kan bestaan
uit metaaldraad of metaalfolie (sedert onge-
veer veertig jaar), opgedampt metaal of half-
geleidermateriaal als silicium volgens de dun-
nefilmtechniek of een combinatie van dunne-
en dikkefilmtechniek met het gebruik van
resistente keramische materialen (sedert
ongeveer 15 jaar). Het meetbereik loopt vanaf
1000 Pa (volle schaal) tot 500 MPa, met
goede lineariteit en temperatuurkompensatie.
Massaproduktie maakt de voelers relatief
goedkoop (globaal vanaf f lOO,-, exclusief
meetinstrument). Met uitzondering van de
dikkefilm voeler beschadigt overbelasting tot.
tien maal het meetbereik de voeler niet. Klei-
ne voelers zijn mogelijk, inclusief ge’integreer-
de electronica. Op dit moment behoren prak-
tisch alle druk(verschiI)voeIers, die in combi-
natie met een digitaal handinstrument worden
toegepast, tot deze categorie. Het meetbereik
van deze opnemer is niet zo laag, dat de voe-
ler geschikt is voor varkensstallen.
De hier genoemde halfgeleidervoeler wordt
vaak omschreven als “piëzo-resistief”, wat
niet verward moet worden met piëzo-electri-
sche  opnemers.
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6. SAMENSTELLI G STALLUCHT
COMPOSITION OF AIR IN PIG HOUSES
61. Gasdetectiebuisjes
Door stallucht door een glazen buisje, gevuld
met deeltjes van een chemische verbinding,
te pompen, kunnen gassen uit de stallucht
reageren met die chemische verbinding en
een verkleuring van de vulling van het buisje
geven. Voor ieder gas worden één of meer
specifieke stoffen in een buisje gedaan.
Naast kooldioxyde- en ammoniakdetectie-
buisjes bestaan er buisjes om concentraties
van zwavelwaterstof, koolmonoxide, ozon en
andere gassen te meten.
De meetnauwkeurigheid wordt bepaald door
enerzijds de standaardafwijking van de uitle-
zing door variatie in buisjes en aflezers  en
anderzijds door systematische fouten die in
de bepaling gemaakt kunnen worden. De
standaardafwijking in de uitlezing geeft een
relatieve standaardafwijking (ook wel variatie-
coëfficient  genoemd) van 10 tot 15%.
De systematische fouten die in de meting
gemaakt kunnen worden zijn:
- kalibratiefouten bij de fabricage
- chemische veranderingen in buisjes tij-
dens opslag
- doorgevoerde hoeveelheid lucht wijkt af
door defecten in pomp, leidingen of zuig-
balgen of onjuiste bediening
- kruisgevoeligheid (storende invloed van
andere gassen en dampen)
De systematische fouten kunnen laag worden
gehouden door de buisjes bij temperaturen
beneden 30°C te bewaren op een donkere
plaats en door de pomp, leidingen en zuig-
balg voor iedere gebruik te controleren op
lekkages. Gasbuisjes voor kooldioxyde heb-
ben geen kruisgevoeligheid voor andere gas-
sen of dampen.
Gasbuisjes voor ammoniak hebben, afhanke-
lijk van de gebruikte chemische reactie, soms
kruisgevoeligheid voor andere basische gas-
sen of dampen en soms enige kruisgevoelig-
heid voor enkele andere stikstofverbindingen.
Bij correct gebruik zal de totale nauwkeurig-
heid circa 20 % van de gevonden concentra-
tie kunnen bedragen. Het is belangrijk de
voorschriften van de fabrikant nauwgezet op
te volgen, wil men met genoemde nauwkeu-
righeid kunnen meten.
De colorimetrische bepaling met gasbuisjes
is een methode die moet voldoen aan
(inter)nationale  standaarden:
- BS 5343 Gas Detector Tubes
- IUPAC Performance Standard for Detector
Tube Units
- Council of Europe: Resolution AP (74) 4,
On the Manufacture of Detector Tubes to
control  the Atmosphere in Work Places.
- Title 42 - Public Health Service Part 84 -
Certification of Gas Detector Tube Units
- ISO9001 en ISO9002
Gasbuisjes kosten circa f 7,- per stuk. Men
heeft een monstername apparaat nodig, dat
in de meest eenvoudige uitvoering circa
f 600,-  kost.
Het gebruik van gasbuisjes van verschillende
merken kan tot grote verschillen in uitkomsten
leiden, als niet alle voorschriften nauwgezet
in acht worden genomen, Het is daarom zin-
vol om door een onafhankelijke instelling te
laten onderzoeken in hoeverre en onder




Een meeratomig gas- of dampmolekuul
absorbeert straling bij een aantal golflengtes
in het nabije infrarood. In de gebruikelijke
gasanalysatoren wordt de absorptie van een
bundel straling met een bepaalde golflengte
in de meetbuis gemeten en vaak vergeleken
met die in een referentiebuis.
Voordeel is dat een snelle meting mogelijk is
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met hoge meetnauwkeurigheid (tot 1% van
het meetbereik). In principe is een weglengte
over de volle lengte of breedte van een stal
mogelijk. Meerpuntsmeting door meerdere
aanzuigpunten is ook mogelijk.
Nadelen zijn dat minstens iedere twee maan-
den controle met ijkgas  nodig is en dat de
gevoeligheid afhankelijk is van het vochtge-
halte van het referentiegas. De meting is vrij
gevoelig voor vervuiling, een stoffilter is nood-
zakelijk. De meetapparatuur is betrekkelijk
duur, f 3.000,-  tot f 20.000,-.  Door aan de
analysator een systeem te koppelen waarbij
lucht beurtelings uit verschillende afdelingen
kan worden aangezogen, kunnen de kosten
per afdeling van de meting worden terugge-
bracht Mogelijke storing door onbekende
komponenten in het gasmengsel is niet uitge-
sloten.
Dit principe wordt veel toegepast bij metin-
gen van kooldioxyde, maar kan ook voor bij-
voorbeeld waterdamp of andere meeratomige
gassen worden gebruikt, maar dan is een
andere lichtbundel met een andere golflengte
en/of  een andere detector nodig.
6 3. Andere gas-
metingen
en dampconcentratie
Er zijn veel methoden om gas- en dampcon-
centraties te meten. De methoden, die hier-
boven genoemd zijn, worden in varkenstallen
al geruime tijd toegepast. In het kader van
het onderzoek naar vermindering van de
ammoniakemissie is recentelijk ook veel aan-
dacht besteed aan metingen van ammoniak-
concentratie. Hiervoor zijn inmiddels een aan-
tal technieken beschikbaar, die bewezen
hebben in varkensstallen gebruikt te kunnen
worden. In het algemeen zijn deze methoden
erg duur. Voor onderzoeksinstellingen is het
soms noodzakelijk om dure technieken te
gebruiken teneinde betrouwbare meetresulta-
ten te produceren. In de praktijk worden deze
methoden (nog) niet toegepast. De ge’interes-
seerde lezer wordt verwezen naar het binnen-
kort te verschijnen DLO-rapport “Meetmetho-
den voor NH,-emissies uit stallen”. In dit rap-
port worden de verschillende meettechnieken
beoordeeld op hun voor- en nadelen.
6.4 Stofmetingen
In de praktijk wordt het stofgehalte in stallen
(nog) zelden gemeten. Het meten van stof in
varkensstallen kan op veel manieren gebeu-
ren, en vereist enige apparatuur. Ook kost het
meten veel arbeid. Het is nog niet volledig
duidelijk wat men moet meten. Is het nodig
om de concentratie op een bepaald moment
te weten of wil men een gemiddelde stofbe-
lasting weten? Is de stofbelasting van zowel
mens als varken belangrijk? Is het voldoende
de totale gewichtsconcentratie van stof in de
lucht van varkensstallen op een bepaalde
hoogte te meten, of is de deeltjesgrootte
belangrijker of de samenstelling van de deel-
tjes? Dit zijn vragen waar onderzoekers nog
steeds mee worstelen. Afspraken die binnen
de EEG gemaakt zijn, houden onder meer in
dat binnen onderzoeksprojecten in ieder
geval de gemiddelde stofconcentratie over
24 uur zo dicht mogelijk bij de dieren geme-
ten moet worden, zodat onderzoeksresultaten
op dat punt vergelijkbaar zijn (Wathes  & Ran-
dall,  1989). Op dit moment wordt het nog niet
mogelijk geacht om voor de praktijk adviezen
uit te brengen over hoe stof in stallen geme-
ten moet worden, door de onduidelijkheid
over wat zinvol is om te meten en omdat de
thans beschikbare methoden ofwel omslach-
tig en duur zijn ofwel nog niet bewezen heb-




Ventilatie is noodzakelijk in varkensstallen om
de luchtkwaliteit in een stal acceptabel te
houden en om overtollige warmte en vocht uit
een stal af te voeren. Bij regeling van lucht-
kwaliteit wordt de ventilatiehoeveelheid soms
gemeten, omdat een meer directe meting van
luchtkwaliteit moeilijk of onmogelijk is. In stal-
len met natuurlijke ventilatie is het echter
moeilijk de ventilatiehoeveelheid te meten.
Voor het meten van de hoeveelheid ventilatie
zou men in principe kunnen volstaan met een
meting van het verschil in temperatuur tussen
stal en buitenlucht, mits de warmteproduktie
bekend is. Het verloop van dit proces is ech-
ter traag, doordat de stal als warmtebuffer
werkt. Bovendien is een dergelijke meting
niet erg nauwkeurig. Omdat de hoeveelheid
ventilatie ook al wordt gemeten voor de lucht-
kwaliteit, kan men het meten van de ventila-
tiestroom ook gebruiken als veel warmte
afgevoerd moet worden en de ventilator voluit
draait.
Als de uitstoot van een stal gemeten moet
worden, is dit nog een andere reden om ven-
tilatiehoeveelheden te meten. Dit gebeurt
soms om de uitstoot van ammoniak te meten.
Bij het vaststellen van de milieubelasting
wordt de concentratie van de verontreinigen-
de stalluchtcomponent in de uitgaande lucht
gemeten, evenals de uitgaande luchtstroom
(ventilatiehoeveelheid). In het binnenkort te
verschijnen rapport “Meetmethoden voor
NH,-emissie van stallen” (Jongebreur e.a.,
1991) wordt ingegaan op het meten van ven-
tilatiehoeveelheden.
Bij het meten van ventilatiehoeveelheden
moet een onderscheid worden gemaakt tus-
sen natuurlijk en mechanisch geventileerde
stallen.
71. Natuurlijke ventilatie
In natuurlijk geventileerde stallen zijn de ven-
tilatieopeningen groot en de drukverschillen
klein. Op dit moment zijn geen door de prak-
tijk bruikbare methoden beschikbaar om de
ventilatiehoeveelheden in natuurlijk geventi-
leerde stallen direct te meten. Wel zijn enkele
indirecte methoden beschikbaar of in ontwik-
keling die meer of minder nauwkeurig de ven-
tilatiehoeveelheid berekenen door een balans
op te stellen op stalniveau van produkten, die
door ventilatie worden getransporteerd. Te
denken valt aan in de stal geproduceerde of
bewust ingebrachte componenten, zoals
kooldioxyde, waterdamp, warmte en tracer-
gassen. Een beschrijving van deze methoden
is te vinden in het genoemde rapport “Meet-
methoden voor NH,-emissie  van stallen”.
7.2 Mechanische ventilatie
Het meten van ventilatiehoeveelheden in
mechanisch geventileerde stallen is ook
beschreven in het hierboven genoemde rap-
port “Meetmethoden voor NH,-emissie van
stallen”. Enkele van de daar beschreven
methoden worden ook hier genoemd, omdat
deze in praktijkstallen ook kunnen worden
toegepast bij de regeling van het stalklimaat
of bij een periodieke controle van de werking
van de ventilatie.
7.2.1 Incidentele meting
Voor incidentele metingen van ventilatiehoe-
veelheden in stallen wordt een aantal metho-
den gebruikt:
- Als alleen de minimum ventilatie gemeten
behoeft te worden, kan met een CO,
meting worden volstaan, tenzij er gasbran-
ders met open verbranding in de stal zijn.
Hierdoor wordt indirect met een CO,-
balans gewerkt om de ventilatiehoeveel-
heid te schatten van de minmimum venti-
latie.
- Als alleen de maximum ventilatiehoeveel-
heid gemeten hoeft te worden, kan dikwijls
worden volstaan met een buiten- en bin-
nentemperatuurmeting, waarmee indirect
met een warmtebalans de ventilatiehoe-
veelheid wordt geschat.
- Door het meten van luchtsnelheden om te
rekenen naar totale luchtverplaatsing,
wordt de ventilatiehoeveelheid op eer?
meer directe wijze gemeten, hoewel dit
niet altijd nauwkeuriger hoeft te zijn.
De minimum ventilatie kan in de praktijk
gemeten worden door het kooldioxydegehalte
met bijvoorbeeld een gasdetectiebuisje in de
afdeling te meten. Men moet dit pas gaan
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meten, nadat de ventilatieregeling in de afde-
ling al gedurende een periode van 1 uur of
langer op deze minimum ventilatiehoeveel-
heid is ingesteld. Bovendien moet de dierac-
tiviteit worden meegenomen tijdens de
meting. In paragraaf 8.2.4 wordt op het tijd-
stip van meting ingegaan. De gemiddelde
etmaalconcentratie mag maximaal 0,20 vol.%
CO, bedragen.
De meting kan worden uitgevoerd zoals hier-
boven is omschreven. Als het kooldioxydege-
halte dan minder dan 0,20 vol.% bedraagt,
wordt er meer geventileerd dan nodig is en
zijn de verwarmingskosten onnodig hoog of is
de ruimtetemperatuur onnodig laag. Als het
gehalte hoger dan 0,20 vol.% is, dan is de
minimum ventilatiehoeveelheid te laag inge-
steld en kan de luchtkwaliteit minder goed
zijn.
CO, wordt in deze meting uitsluitend gezien
als een tracergas om de ventilatiehoeveel-
heid vast te stellen. In praktijkomstandighe-
den wordt als etmaalgemiddelde voor CO,
een gehalte van 0,20 vol.% aangehouden als
bovengrens voor een acceptabele luchtkwali-
teit. Mocht er aanleiding zijn te veronderstel-
len, dat de luchtkwaliteit in de stal afwijkt van
die in gangbare situaties, dan kan de lucht-
kwaliteit ook vastgesteld worden door aanvul-
lende metingen van bijvoorbeeld het ammo-
niakgehalte van stallucht of andere stallucht-
componenten.
Als er meer dan de minimum ventilatiehoe-
veelheid wordt geventileerd is meting van het
CO,-gehalte alleen zinvol om een indicatie
van de ventilatiehoeveelheid te krijgen. De
schatting kan als volgt worden uitgevoerd:
De warmteproduktie van varkens is afhanke-
lijk van gewicht en voeropname. Bij gezonde
dieren kan de totale warmteproduktie per dier
(WP) geschat worden op
WP (Watt/dier) = 15 + 3,74 * m - 0,014 * m*
(voor m<l20kg)
Hierbij is m het diergewicht in kg. De produk-
tie van kooldioxyde bedraagt per Watt warm-
teproduktie circa 0,17 liter per uur. De ventila-
tie in de stal kan geschat worden met onder-
staande formule:
Ventilatie (m3/dier/h) = 0,017 * WP/(vol-% C02-[CO*buitenl)
[CO*buiten] = Buiten~uchtconcentratie kooldioxyde in vol.-%.
(meestal 0,0345 vol.-%)
Als in een stal niet wordt bijverwarmd en er
ontstaan voor de dieren op basis van hun
warmteproduktie geen problemen met veel
ventilatie, dan kan de volgende methode wor-
den toegepast. De geïnstalleerde ventilatie-
hoeveelheid kan voldoende nauwkeurig wor-
den vastgesteld door de stalluchttemperatuur
en de buitentemperatuur te meten. De stal-
temperatuur moet daarvoor op een geschikte
plaats in de stal gemeten worden, zie para-
graaf 8.2.1. De buitentemperatuur moet in de
nabijheid van de luchtinlaat worden gemeten
op een beschaduwde  plaats. Meting kan
plaatsvinden met minimum/maximum  thermo-
meters voor zowel binnen- als buitentempera-
tuur. De thermometers kunnen het beste wor-
den afgelezen nadat ze over de periode van
maximum buitentemperatuur en van maxi-
mum binnentemperatuur hebben gemeten en
de te onderzoeken maximum ventilatiehoe-
veelheid in die periode ook daadwerkelijk
geventileerd is. In de praktijk zal meting over
de periode van omstreeks 11 .OO uur tot 19.00
uur hiervoor in vrijwel alle gevallen voldoende
zijn. Als de binnentemperatuur meer dan 3OC
hoger blijkt te zijn dan de buitentemperatuur
bij warm weer, dan werkt de klimaatregeling
niet goed. Door de warmteproduktie van de
dieren zal de temperatuur in de stal tot hoge-
re waarden stijgen dan de buitentemperatuur.
In de praktijk kan door stallen met een goede
klimaatbeheersing dit verschil tot 3OC  of min-
der beperkt worden. Als dit niet lukt moet
onderzocht worden of de isolatie van de stal
voldoende is en of het ventilatiesysteem goed
werkt. Mogelijk is de ventilatiehoeveelheid
onvoldoende om de overtollige warmte af te
voeren. Een weinig effectieve ventilatie kan
een andere oorzaak zijn. Met een effectieve
ventilatie wordt bedoeld dat de binnenkomen-
de lucht niet direct door de ventilator weer
naar buiten wordt afgevoerd maar eerst goed
mengt met de aanwezige stallucht, of de aan-
wezige stallucht verdringt.
De ventilatiehoeveelheid kan op de volgende
wijze geschat worden. Uitgangspunt is een
totale warmteproduktie (WP) van gezonde
varkens als:
WP (Watt/dier) = 15 + 3,74 * m - 0,014 * m*.
Een deel van deze warmte wordt als water-
damp afgevoerd, de rest moet als voelbare
warmte worden afgevoerd. De verdeling tus-
sen waterdamp en voelbare warmte hangt af
van de temperatuur, Als 54% van de warmte
bij 26OC  als voelbare warmte wordt afgevoerd
30
(Strom & Feenstra, 1980) dan kan de volgen-
de formule de ventilatie schatten:
WP(Watt) * Fractie voelbaar * 3600
” (m3’uur’kg  dier) = srt.warmte (J/m3)*(Tstalmax-Tbuitenmax)
De soortelijke warmte van lucht is bij 25°C ongeveer
1170 J/m3.
dat dit in 90% van de stallen het geval is. In
dat geval kan dan slechts op het dak boven
de ventilator worden gemeten. De vleugelrad-
anemometer wordt dan aan een stok beves-
tigd, zodat de arm van de persoon die de
meting uitvoert, niet de luchtstroom verstoort.
Er wordt dan 0,5 m boven de ventilator geme-
ten.
Helaas is vrij weinig bekend over de verde-
ling van de warmteafgifte in voelbare warmte
en waterdamp. De warmteverliezen via wan-
den, dak en vloer zijn hier verwaarloosd. De
nauwkeurigheid van de schatting van de ven-
tilatiehoeveelheid is daardoor erg beperkt.
- Luchtsnelheid dient in de ventilatiekoker
gemeten te worden. Bij deze methode wordt
vaak van de in paragraaf 5.2 genoemde vleu-
gelradanemometer gebruik gemaakt. Er mag
nooit een arm in de koker zitten bij dergelijke
metingen, want dat verstoort de luchtstroom.
Als in de ventilatiekoker wordt gemeten is het
belangrijk dat, door de meter gelijkmatig over
het kokeroppervlak te bewegen, de gemid-
delde snelheid zo goed mogelijk wordt bena-
derd. Theoretisch zijn daarom de beste
metingen mogelijk met vleugelradanemome-
ters met erg kleine doorsnede, omdat dan de
luchtsnelheden dicht bij de kokerwand beter
meegenomen worden in de meting. Gebruik
van deze methode onder en boven de koker
geeft verschillende uitkomsten. Bij het verkla-
ren van verschillen moet naast meetonnauw-
keurigheden, mede omdat de vleugelradane-
mometer  zelf de luchtstroming be’invloedt,
ook rekening worden gehouden met het feit
dat alleen luchtstromen in één richting wor-
den gemeten. Redelijke resultaten zijn daar-
om slechts te verwachten als in Iaminaire
luchtstromen wordt gemeten. Dit is in var-
kensstallen vrijwel onmogelijk. De minste tur-
bulentie en daarom de meest nauwkeurige
resultaten kunnen verwacht worden als tus-
sen de instroomrand en (meet) ventilator
wordt gemeten. De nauwkeurigheid van zorg-
vuldig uitgevoerde ventilatiehoeveelheidsme-
tingen op basis van deze luchtsnelheidsme-
ting is beperkt. Deze meetresultaten zijn
daarom slechts bruikbaar in vergelijkende
metingen (verdeling bij centrale afzuigsyste-
men, schone en stoffige ventilatieplafonds) en
niet als absoluut getal.
Vaak kan niet onder de ventilator gemeten
worden, omdat de ventilator aan de onder-
kant van de koker is gemonteerd. Men schat
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oplopen tot boven 50 Pa bij harde wind. Deze de ongewenste windinvloed op het systeem
druk verlegt de weerstandslijn van het sys- zeer sterk gereduceerd worden. Het effect
teem vertikaal omhoog of naar beneden van tegenwind op een ventilator, ingebouwd
afhankelijk van het feit of er sprake is van in de stalomgeving, kan worden uitgedrukt in
“meewind’ of ‘tegenwind’. Een voorbeeld wat een procentuele capaciteitsafname. Op de
is toegelicht in figuur 5. ventilatortest opstelling op het IMAG-DL0  in
Wageningen kan de invloed van tegenwind
Het voorbeeld in figuur 5 is een onderdruk- op de ventilator getest worden, Indien de
systeem. In geval van ‘tegenwind~ aan de uit- capaciteitsafname kleiner is dan 6% bij een
laatopening (overdruk) of aan de inlaatope- windsnelheid van 7 m/s  op 2 m afstand voor
ning (onderdruk of zuiging) wordt de atmosfe- de ventilator, dan wordt de ventilator als wei-
rische druk aldaar enkele Pa verhoogd nig windgevoelig geklassificeerd.
respectievelijk verlaagd. Gevolg is dat er bij
een afgeschakelde ventilator een luchtstroom Het debiet van een ventilatiesysteem is op
tegen de normale richting in optreedt. Een drie principieel verschillende manieren te
deel van de statische druk van de ventilator is regelen:
nodig om deze natuurlijke drukval  eerst op te 1. aan-/uitschakelen van ventilatoren
heffen. Pas daarna gaat het systeem werken 2. regelen van het toerental van de ventilator
zoals gewenst. Netto betekent dit dat de ven- via regeling van de hoogte of frequentie
tilator in een werkpunt met een hogere stati- van de spanning op basis van toerentalte-
sche druk en een geringer debiet terecht rugmelding of een signaal van de meet-
komt. Bij meewind zal het ventilatiedebiet toe- ventilator of regeling direct op de voe-
nemen, de ventilator wordt als het ware dingsspanning
geholpen. Bij een uitgeschakelde ventilator is 3. verhogen van de luchtweerstand in het
er al sprake van een debiet in de gewenste ventilatiesysteem, door het verstellen van
richting. Door gebruikmaking van goede de luchtinlaten,  Dit wordt ook wel smoren
windkappen bij in- en uitlaatopeningen, kan genoemd.
S t a t i s c h  d r u k v e r s c h i l  o v e r  v e n t i l a t o r  [ P a ]
W e e r s t a n d l i j n  t e g e n w i n d
W e e r s t o n d s l i j n  g e e n  w i n d
W e e r s t a n d s l i j n  m e e  w i n d
- w e r k p u n t v e r s c h u i v i n g
-b- Geen wind -% T’egenwind(onderdruk)  -* Meewind(overdruk) D e b i e t  Q bwhl
Figuur 5. Een voorbeeld van het effect van wind op de drukdistributie in de stal en op het werk-
punt van de ventilator.





7.2.2 Sensoren voor continu meting
Bij regeling van de ventilator door zowel toe-
rentalterugmelding als bij een meetventilator
is een voeler nodig om het toerental van het
waaierblad vast te stellen. Hiervoor kunnen
verschillende principes worden gebruikt:
- Electrisch oog met zichtbaar of infrarood
licht.
Aan het huis wordt een lampje aange-
bracht, aan de andere zijde van de ruimte
waar het waaierblad passeert een fotodio-
de. Als een blad van de waaier de licht-
straal passeert, wordt door de diode een
puls afgegeven. Die puls kan in een teller
geregistreerd worden. Deze teller kan wor-
den omgezet in een analoog signaal of het
kan als digitaal signaal naar de klimaatre-
gelaar, datalogger of PC worden ver-
stuurd. Het aantal bladen wordt dus
geteld. Dit moet worden teruggerekend tot
het aantal omwentelingen van het waaier-
blad. Dit principe is gevoelig voor vervui-
ling van de diode en/of  het lampje.
- Ultrasone sensor
Bij deze meetmethode wordt een ultra-
soon signaal afgegeven aan één zijde van
het waaierblad. De tijd wordt gemeten van
terugkeer van het signaal na reflectie.
Deze methode is in ontwikkeling, maar
nog niet mogelijk voor praktijkmetingen.
- Inductieve of capacitieve sensor
Bij dit meetprincipe wordt een ‘benade-
rings-schakelaar’ gebruikt. Deze schake-
laar werkt op basis van inductieve werking
van een spoel, waarop een kleine span-
ning staat. De schakelaar wordt beïnvloed
door benadering van een object zoals een
waaierblad.Er  worden hierbij pulsen afge-
geven, die eventueel met een F/V-conver-
ter tot een analoog signaal omgezet kun-
nen worden.
- Microswitch (mechanisch)
Bij deze meting worden één of enkele
excentriek(en) op de as van het waaier-
blad geplaatst, die bij passage de micros-
witch schakelt. De microswitch geeft pul-
sen af, die geteld worden of omgevormd
worden naar een analoog signaal. Dit sys-




van het waaierblad wordt een
magneetje bevestigd. Bij elke omwente-
ling van de as wordt het reed-relais
bekrachtigd door het magneetje, waar-
door er een puls ontstaat, die gemeten
wordt. Als één magneetje is gemonteerd,
dan wordt het toerental van de as geme-
ten.
Behalve de meting van het toerental is het
voor nauwkeurige metingen van de ventilatie-
hoeveelheid ook wenselijk om drukverschillen
te meten. Hiervoor worden principes toege-
past die bij het hoofstuk  over luchtsnelheid
reeds beschreven zijn.
7.2.3 Toerentalterugmelding
Als van de ventilator, vanuit een hierboven
genoemde sensor, een toerenterugmelding
naar de regelaar gaat op basis waarvan de
stuurspanning kan worden bijgeregeld, kan
deze toerenterugmelding worden gezien als
een regeling om het toerental van de ventila-
tor constant te houden. Dit is daarmee geen
meting om de ventilatiehoeveelheid te rege-
len Omdat de tegendruk veel invloed heeft
op de relatie toerental en luchtverplaatsing,
kan op deze wijze de luchtverplaatsing niet
nauwkeurig worden gemeten als de tegen-
druk niet bekend is. De onnauwkeurigheid
van de meting kan onder ongunstige omstan-
digheden tot 100% oplopen, maar onder opti-
male omstandigheden, dat wil zeggen, min-
der dan 10 Pa variatie in tegendruk, circa
15%. Als windrichting en windsnelheid sterk
schommelen zijn met dit systeem daarom
meestal geen goede metingen mogelijk. In de
praktijk wordt toerentalterugmelding nog veel-
vuldig gebruikt, omdat de kosten lager zijn
dan die van een meetventilator, terwijl een
terugkoppeling van het toerental van de venti-
lator toch een betere regeling van de ventila-
tor geeft dan helemaal geen terugkoppeling.
7.2.4 Meetventilator
Een andere mogelijkheid is een “meetventila-
tor” te gebruiken. Deze waaier wordt alleen
aangedreven door de luchtstroom in de venti-
latiekoker en is niet gekoppeld aan de motor
voor de ventilator. De meetventilator wordt in
varkensstallen meestal gebruikt in ventilatie-
kokers met een diameter tussen 30 en 63 cm.
Een ventilatiekoker moet bij voorkeur lang
zijn, maar is in de praktijk meestal kort, bij-
voorbeeld 1 m. De lengte/diameter verhou-
ding is dan bijvoorbeeld 3:i of 2:l. Er kan
derhalve niet voldaan worden aan voorschrif-
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ten van bijvoorbeeld DIN-normen of ASHRAE-
normen, waarin vrije aanstroming door de
koker over minstens 5 maal de kokerdiameter
wordt vereist.
De meetventilator kan het beste onder de
ventilator worden gemonteerd. Montage van
de meetventilator boven de ventilator zou ver-
vanging van de ventilator in geval van storing
eenvoudig maken. Nadeel daarvan is dat het
drukverschil tussen ventilator en uitstroom-
rand meer fluctueert dan het drukverschil tus-
sen instroomrand en ventilator. Een ander
nadeel van meting boven de ventilator is dat
de luchtkolom door de ventilator ook een rote-
rende component kan krijgen. Deze roteren-
de component, die de meetventilator niet
goed kan meten, is na de ventilator groter
dan ervoor.
Er moet een instroomrand met een straal van
minstens 4 c m worden toegepast. Een
enkele typen meetventilatoren
instroomrand vermindert de wervelingen bij
intrede. Gevolg is dat de luchtverplaatsing
energetisch efficiënter verloopt en dat de
lucht een betere aanstroming naar de meet-
ventilator vertoont als de meetventilator onder
de ventilator is gemonteerd.
De maximaal toegestane tipspeling is 5% van
de kokerdiameter. De meetventilator mag
nooit aanlopen. Voor een meetventilator is de
tipspeling minder belangrijk dan voor een
ventilator.
Als eenheid voor debiet bij meting met een
meetventilator wordt de eenheid m3/h of m3/s
aanbevolen. Wordt het debiet slechts uitge-
drukt als percentage van de maximale lucht-
opbrengst, dan is dit alleen bruikbaar als de
maximale luchtopbrengst van de ventilator in
de ventilatiekoker is bepaald.
Het aantal bladen van een meetventilator
bedraagt, afhankelijk van de fabrikant, 2 tot 6.
Een meetventilator geeft minder weerstand
als er minder bladen zijn. De luchtopbrengst
van de ventilator daalt dus het minst bij 2 bla-
dige meetventilatoren. De bladvorm is merk-
afhankelijk.
Voor een meetventilator geldt dat bij een
bepaalde druk en toerental, een bepaalde
volumestroom behoort. De relatie toerental -
volumestroom is dus drukafhankelijk. Uit
metingen in windtunnels blijkt dat de invloed
van de statische druk echter erg klein is bij
Figuur 8. Een instroomring verlaagt niet alleen
de energiekosten, maar verbetert ook de
meting.
Figure 8. A curved  entrance not only reduces
energycosts, but also  improves the measure
ment in the ven tila tionsha ft.
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een aantal moderne meetventilatoren. Uiter-
aard heeft de windinvloed wel invloed op de
luchtopbrengst van de ventilator maar dus
weinig invloed op de meting van de luchtop-
brengst. Afhankelijk van het type meetventila-
tor en de plaatsing in de koker kan de
onnauwkeurigheid tot 5 % van de capaciteit
van de ventilator bedragen. Dit mag bij maxi-
male capaciteit acceptabel lijken, maar een
dergelijke absolute meetfout  geeft bij een
ventilatiedebiet van 25 % van de maximale
capaciteit een meetonnauwkeurigheid van
20 % van het debiet. Gelukkig zijn er ook
meetventilatoren die in windtunnels ook bij
minimum ventilatie een meetonnauwkeurig-
heid van 5% van het debiet geven. Metingen
aan (meet)ventilatoren worden in windtunnels
verricht, waar de aangelegde drukverschillen
heel stabiel zijn. In de praktijk zijn deze druk-
verschillen door windinvloeden niet stabiel.
Een ventilator en een meetventilator lopen
daardoor zelden op een constant toerental,
maar zijn vaak aan het afremmen of aan het
versnellen. Over deze effecten, de dynami-
sche effecten, is nog weinig bekend.
In figuur 9 staan gegevens over een meet-
ventilator,
Om nauwkeurig met een meetventilator de
ventilatiehoeveelheid vast te stellen is het
mogelijk de opstelling van’complete ventila-
tiekoker met meetventilator en ventilator in
een windtunnel te plaatsen (zie bijvoorbeeld
IMAG, 1982). Voor onderzoeksdoeleinden is
dit ten zeerste aanbevolen. Voor praktijkme-
tingen zal het veelal voldoende zijn om de
gegevens van de fabrikant te gebruiken.
Een andere bruikbare kalibratietechniek  voor
meetventilatoren is de stal door te meten met
een tracergasmethode. Een voordeel van
deze techniek is dat onder de plaatselijke
omstandigheden wordt gemeten. Deze tech-
niek wordt nog weinig toegepast.
RELATIE TUSSEN DEBIET EN PULSEN MEETVENTILATOR
dtam. 50 c m ;  2 plslomw
4 0 5 0
meetvent 1 lator
_regressiel  i jn 0 Pstat 30-50
#t “stat 0 f Ps ta t  -20
Y=lOS  3 2 * x  - 3lS.O  ,  R2r0.999  ,  t4-172
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Figuur 9. De relatie uitgangssignaal en door windtunnel gemeten luchtopbrengst van een meet-
ventilator.





De luchtverdeling in een stal wordt onder
andere bepaald door het inlaatsysteem. Het
inlaatsysteem moet er op gericht zijn om,
naast een goede luchtverdeling, de lucht met
een lage snelheid en een voldoende tempe-
ratuur bij de dieren te krijgen. Het is belang-
rijk de luchtverdeling te kennen van een stal,
zodat men kan meten op die plaatsen waar
men minimum en maximum waarden mag
verwachten. De meest gebruikte techniek om
de luchtverdeling in stallen vast te stellen is
het doen van rookproeven.
81. Rookproeven
Het luchtbewegingspatroon kan in de praktijk
zichtbaar worden met rook. Dit zichtbaar
maken van de luchtbeweging geeft een dui-
delijk beeld en is voor de varkenshouder ook
heel sprekend. Voordat tot andere metingen
wordt overgegaan, is het daarom zeer wense-
lijk eerst een rookproef uit te voeren.
Het is belangrijk hoe en waar de rook een stal
binnengebracht wordt en hoe de luchtbewe-
ging beoordeeld wordt. Er zijn verschillende
factoren die van invloed zijn op de luchtbe-
weging in een stal. Door thermiek ten gevolge
van warmteproduktie van varkens, vloerver-
warming of andere verwarmingsbronnen ont-
staat een stijgende luchtbeweging. Op plaat-
sen waar weinig warmteproduktie is of waar
veel koude lucht wordt ingelaten valt de lucht
en kunnen hoge luchtsnelheden optreden. Zo
kan bijvoorbeeld het leeg laten liggen van
één hok in een afdeling funest zijn voor de
luchtverdeling. Bij niet geïsoleerde ramen of
muren treedt vaak luchtval  op. Bij het nemen
van rookproeven moet men zich ook altijd
goed realiseren bij welke inlaattemperatuur,
welk ventilatieniveau en welke hokbezetting
men werkt. Als een van deze factoren zich
wijzigt kan ten gevolge daarvan het ventilatie-
patroon veranderen.
Rookproeven zijn ook uitermate geschikt om
de afdichting van een stal te testen (leklucht).
Stallen moeten, behalve in de ventilatieopenin-
gen, volledig dicht zijn. Een andere belangrijke
toepassing van rookproeven is het in kwalita-
tief opzicht beoordelen van de effectiviteit van
de ventilatie. Is menging van verse lucht met
de aanwezige stallucht niet optimaal, dan
bestaat het risico dat verse buitenlucht (deels)
door de ventilator direct wordt afgevoerd. In
een dergelijke situatie kan de ventilatiecapaci-
teit voldoende lijken terwijl toch te hoge stal-
temperaturen worden gemeten.
Rookproeven nemen in lege stallen is zinloos,
tenzij ze bedoeld zijn om lekken op te sporen.
rookproef
Een rookproef kan goed worden uitgevoerd
met een “Minimist” rookapparaat. Dit apparaat
is gebruikersvriendelijk en geeft eenvoudig te
doseren hoeveelheden rook. De kosten van dit
rookapparaat zijn circa f 1500,-.  De prijs van
de benodigde bus is ongeveer f 18,-.
Het gebruik van mogelijke andere rook, zoals
rookpoeder of ammonia in combinatie met
zoutzuur, moet worden ontraden in verband
met aanwezige gevaren voor de gezondheid
van de gebruiker. Imkerpotten zijn, hoewel
goedkoop in gebruik, minder gebruikersvrien-
delijk, terwijl ook vonken vrij kunnen komen wat
een brandrisico geeft. De wijze van inlaat van
rook is afhankelijk van het ventilatiesysteem.
rookapparaa t
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Als op een bepaalde plaats in een stal de
richting en grootte van de luchtbeweging
moet worden vastgesteld, is een groot
rookapparaat soms niet praktisch. Dit is bij-
voorbeeld het geval bij het vaststellen van de
luchtbeweging rond dieren. In die situaties
kunnen zogenaamde rookbuisjes worden
ingezet. Deze buisjes geven, nadat de pun-
ten van de buisjes gebroken zijn, en als men
in een luchtbalg knijpt, een kleine hoeveel-
heid rook af. Deze buisjes worden gebruikt bij
detailwaarnemingen van de luchtbeweging,
zoals rond het dier, bij luchtstromen in de
roosterspleten, etc.
Bij zowel rookapparaten als bij rookbuisjes
wordt de lucht opgewarmd. Warme lucht
heeft de neiging op te stijgen. Voorzichtigheid
blijft geboden bij het vaststellen van de rich-
ting van de luchtbeweging.
rookbuisje met balg
8.1.1 Rook doseren bij klepventilatie.
Bij een klepventilatiesysteem zal men vanaf
de centrale gang rook in de afdeling moeten
brengen. Het is ook mogelijk om in de afde-
ling zelf rook te doseren Dan moet men de
rook direct bij de inlaatklep met het rookap-
paraat loodrecht op het plafond richten. Dit is
praktisch, wanneer degene die de rook
doseert, ook de rook moet waarnemen. De
rook moet goed mengen met aanwezige stal-
lucht en mag niet met g
naar de vloer afzakken.
rote snelheid direct
8.1.2 Rook doseren bij voergangventilatie
Bij voergangventilatie mag de rook nooit met
de richting van de luchtbeweging mee over
de voergang geblazen worden. De menging
van rook en binnenkomende lucht is dan
onvoldoende. Het rookapparaat moet in deze
situatie loodrecht op de luchtbeweging in de
inlaatopening geplaatst worden. De rook
moet op de voergang mengen met reeds
aanwezige lucht en moet terug te zien zijn
boven alle hokken.
8.1.3 Rook doseren bij plafondventilatie
Bij een plafondventilatiesysteem zal er altijd
rook in de bufferruimte boven het ventilatie-
plafond geblazen moeten worden om nauw-
keurig het luchtbewegingspatroon in de afde-
ling te kunnen zien.
Bij minimumventilatie zal het echter erg moei-
lijk zijn om rook in de afdeling te krijgen. Dit is
met name het geval bij een mineraalwol pla-
fond. Bij plastic folies en gootjesplafonds is
dit probleem kleiner. De richting van de lucht-
stromen kan in deze situatie met rookbuisjes
onder het plafond worden vastgesteld. Er
hoort een egale verdeling van de rook op te
treden.
8.1.4 Controle op leklucht  en klimaatregeling
In het algemeen wil men dat de lucht onder
de roosters zich niet mengt met lucht boven
de roosters. Als dit onbedoeld wel optreedt,
dan spreekt men van putventilatie. Zo kunnen
extra ammoniak en andere verontreinigingen
vanuit de mestkelder in de door mens en dier
in te ademen lucht komen. Putventilatie kan
bijvoorbeeld met een rookproef zichtbaar
gemaakt worden.
Er moet rook geblazen worden op die plaats
waar lucht de kelder in gaat. Om een duide-
lijk zichtbaar beeld te verkrijgen is veel rook
gewenst.
Mogelijke oorzaken van putventilatie zijn:
- Klepventilatie: Onvoldoende menging van
binnenkomende lucht met stallucht. Bij
een groot temperatuurverschil kan dit lei-
den tot het snel door de roosters vallen
van de koude binnenkomende lucht. Bij
veel ventilatie kan de snelheid en massa
van de binnenkomende lucht zo groot zijn,
dat de binnenkomende lucht door de hele
afdeling stroomt en op het eind van de
afdeling nog zoveel snelheid heeft dat
deze daar door de roosters dringt.
- Voergangventilatie: De lucht kan met grote
snelheid binnenkomen gaat te snel naar
achter in de afdeling en komt voor een
deel door de mestkelder terug.
- Plafondventilatie: Met name bij geperfo-
reerde folies wordt regelmatig geconsta-
teerd dat teveel koude, verse lucht te snel
naar de dieren zakt, vooral naar de roos-
tervloer.
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- Lekken in het putdeksel.
- Schrobgaten in de vloer van de centrale
gang.
- Niet gesloten voegen in de kelderwanden
Dit is aan te tonen door in een afdeling
maximaal te ventileren en in een naastge-
legen afdeling bij minimum ventilatie rook
in de kelder te brengen.
Lekken in de dakisolatie zijn zichtbaar te
maken door rook tussen de dak- en de isola-
tieplaten te brengen. Ook hierbij is veel rook
nodig.
















Schrobputje in de centrale gang
Rondom de afdelingsdeur
Tussen isolatie en binnenwanden
Tussen isolatieplaten in de nok
Tussen isolatieplaten onderling
Gaten in plafond (bijvoorbeeld veroor-
zaakt door muizen)
Tussen isolatieplaten en buitenwanden
Rondom de ventilatiekoker
Langs de spanten
Afdelingen onderling via de put
Tussen de roosters onder de wand
Afdelingen onderling en tussen afdeling
en centrale gang (o.a. open voegen,
gaten voor vijzel of verwarming)




Regelmatig dient in een stal een aantal ande-
re punten ook gecontroleerd te worden. Ook
voordat met een incidentele meting van een
stal wordt begonnen dienen deze punten
nagelopen te worden. De luchtinlaat van bui-
ten naar de centrale gang kan verstopt raken
als holle bouwstenen worden toegepast of als
vogelgaas wordt gebruikt. Voorfilters bij mine-
raalwolplafonds kunnen verstopt raken. De
klep voor winterventilatie kan minder goed
gaan sluiten,
De luchtinlaat naar de afdeling kan verminde-
ren door toename van de weerstand van
mineraalwolplafonds als deze meer stof gaan
bevatten. Ook regelbare plafondinlaatsyste-
men kunnen verkeerd afgesteld staan. Wat
betreft luchtafvoer is het nodig te controleren
of de ventilatiekoker nog schoon is. Bij onder-
afzuiging moeten de aanzuigopeningen nog
steeds schoon zijn. De regelkasten moeten
goed ingesteld zijn, dat wil zeggen, de tempe-
ratuur, de ventilatiehoeveelheden, de band-
breedtes, de alarmering en het schakelen van
de verwarming kan gecontroleerd worden. De
verwarmingsketel dient ook regelmatig te wor-
den gereinigd. In bijlage IV is een lijst gege-
ven die gebruikt kan worden bij periodieke
controle van de klimaatregeling in een stal.
8.2 Plaats en tijdstip van een meting
Omdat het om klimaatmetingen voor de die-
ren gaat zal er bij voorkeur op dierhoogte
Mogelijke plaatsen voor leklucht.
Possible places for air leakage.
41
moeten worden gemeten. Nadere plaatsbe-
paling is pas mogelijk nadat het luchtbewe-
gingspatroon in de stal bekend is bij de dier-
bezetting op het moment van meten. De
reeds genoemde rookproeven zijn daarbij het
meest gebruikte hulpmiddel. Ook analyse van
de geometrie en konstruktie van de stal,
waarbij naar plaatsen van ventilatieopenin-
gen, verwarming en dergelijke wordt geke-
ken, kan, met de nodige voorzichtigheid, wor-
den gebruikt om representatieve en kritieke
meetpunten te vinden. Het is derhalve niet
zonder meer mogelijk één enkel punt in de
stal aan te wijzen, dat als representatief voor
de hele stal kan gelden.
8.2.1 Temperatuur en luchtvochtigheid
In de praktijk hangen temperatuurvoelers
vaak niet op dierhoogte. Als de voelers hoger
hangen dan op dierhoogte kan men op deze
wijze dus een niet correcte temperatuur
meten. De fout die hiermee gemaakt wordt
kan worden voorkomen door de voeler te ver-
plaatsen naar dierhoogte en deze te bescher-
men. Als dit niet mogelijk is, dan kan de fout
die gemaakt wordt door op de verkeerde
plaats te meten worden verkleind door hand-
matig te controleren hoe groot de verschillen
zijn tussen meetplaats en dierplaats. Het ver-
schil zal niet constant zijn. Men moet dus in
diverse situaties meten. Het maximaal gevon-
den verschil is dan belangrijk om te weten.
Dit verschil moet worden opgenomen in de
regeling van de verwarming en ventilatie,
zodat de temperatuur altijd voldoende hoog
is op de dierplaats. In stallen met roostervloer
is het zinvol de temperatuur van de lucht vlak
onder de roosters periodiek te meten. Deze
lucht wordt soms door convectiestromen naar
de dieren gevoerd en is dan de luchttempe-
ratuur zoals de varkens dat ervaren.
Als men de temperatuur niet goed kan of wil
meten, zal men echter ook de consequenties
daarvan moeten accepteren. Het stal klimaat
wordt dan niet optimaal geregeld.
Temperatuurvoelers moeten niet te dicht bij
een wand of achter obstakels in de lucht-
stroom worden gehangen. Het gevaar
bestaat dat langs muren luchtstromen lopen,
die (onder bepaalde omstandigheden) niet
representatief zijn voor de rest van het hok.
Door middel van rookproeven moeten deze
luchtstromen worden opgespoord en zo
mogelijk worden verholpen. In het algemeen
is een afstand van minimaal 0,5 meter tussen
voeler en een wand aan te bevelen.
Temperatuurvoelers en luchtvochtigheidsvoe-
Iers kunnen worden afgeschermd. Om meet-
fouten te voorkomen is het zelfs noodzakelijk
deze voelers van een dubbele afscherming te
voorzien, ter voorkoming van stralingsinvloe-
den.
Een echte puntmeting kan zinvol zijn als een
rookproef bij individueel gehuisveste dieren
een slechte plaats heeft aangetoond. Als die-
ren in groepen zijn gehuisvest, dan hebben
dieren enige mogelijkheden om extreem
slechte plaatsen te mijden. Toch doen var-
kens dit niet altijd omdat op een plek met een
wat beter klimaat bijvoorbeeld de vloer een
stuk minder comfortabel kan zijn. Bij een
echte puntmeting moet men denken aan een
plaats die precies kan worden aangegeven.
Het meten van een dergelijk punt kan alleen
plaatsvinden met een ongeventileerde voeler.
Zodra rond een voeler veel luchtuitwisseling
is, zal een gemeten temperatuur altijd de
gemiddelde temperatuur van een hoeveel-
heid lucht rond dat punt zijn. De drogebol-
temperatuur van een Assmannpsychrometer
is de gemiddelde temperatuur van een vaag
gedefinieerd, aanzienlijk volume lucht. Dit
laatste kan ook een voordeel zijn, bijvoor-
beeld als men niet op een bepaald punt wil
meten maar een gemiddelde waarde voor de
omgeving van een punt.
8.2.2 Luchtsnelheid
Meting op dierhoogte wil zeggen dat zowel
de voeler als de toevoerkabels beschermd
moeten zijn tegen vreetneigingen van de die-
ren, of dat deze buiten het bereik van de die-
ren moeten liggen. De luchtsnelheid wordt
incidenteel gemeten. Als men het klimaat bij
de dieren wil meten kan men meestal vol-
staan met het meten van de luchtsnelheid in
drie hokken boven de ligruimte. De drie hok-
ken zijn, gezien vanaf de centrale gang, een
eerste hok, een middenhok en een laatste
hok in een afdeling. Als een rookproef een
grote rookstroom laat zien op een bepaalde
plaats, dan dient de luchtsnelheid op die
plaats ook bepaald te worden. Bij voorkeur
wordt de luchtsnelheid gemeten op hoogte
van liggende dieren boven de vloer. Ook wat
betreft hoogte geldt, dat als een rookproef
wijst op een koude luchtstroom, die als het
ware over de vloer glijdt, de luchtsnelheid (en
de temperatuur) van die luchtstroom gemeten
dient te worden, Als rookproeven wijzen op
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putventilatie, dan kan de luchtsnelheid, op
plaatsen waar rook de mestkelder in- of uit-
gaat, ook gemeten worden. Op gedeeltelijk
roostervloeren kan de luchtsnelheid boven de
roosters ook in het voorste en achterste hok
worden vastgesteld. In een stal met een ide-
aal klimaat zijn de luchtsnelheid respectieve-
lijk luchttemperatuur boven de roosters iets
hoger respectievelijk lager dan boven de
dichte vloer.
8.2.3 Katawaarde
De afkoelende werking van een luchtstroom
wordt bepaald door de combinatie van lucht-
temperatuur en luchtsnelheid. Deze twee
grootheden dienen op precies dezelfde
plaats gemeten te worden. Hierboven is
genoemd waar het zinvol is om deze twee
grootheden te meten. Als dit op de juiste
wijze is gebeurd, kan men met behulp van
tabellen de afkoelende werking van deze
luchtstroom vaststellen (Crauwels, Lommerse
& Tielen, 1991). Deze afkoelende werking
wordt ook wel katawaarde genoemd. Kata-
waarde is afgeleid van het griekse woord
kata, wat dalend betekent. De afkoelende
werking kan ook met een zogenaamde “kata-
thermometer” gemeten worden, maar dit in-
strument is erg kwetsbaar en de bepaling
omslachtig (Dufton,  1934). Vandaar dat
tegenwoordig de voorkeur wordt gegeven
aan meting van luchttemperatuur en lucht-
snelheid. Deze twee grootheden zijn echter
slechts onderdelen van het thermisch comfort
van varkens.
Ontwikkeling van een nieuw meetinstrument
voor het meten van thermisch comfort van
varkens, dat goed het thermisch comfort
meet, eenvoudig in gebruik is, en aangeslo-
ten kan worden op dataloggers zou het
meten van het thermisch comfort van varkens
sterk kunnen verbeteren. Mogelijk dat in de
praktijk al wat ervaring kan worden opgedaan
met soortgelijke instrumenten voor de bepa-
ling van onder andere arbeidsomstandighe-
den, de zogenaamde behaaglijkheidsmeters,
die voor mensen in gebruik zijn.
8.2.4 Luchtsamenstelling
Met gasdetectiebuisjes wordt de bepaling
van bijvoorbeeld het ammoniakgehalte
meestal uitgevoerd door een aantal luchtmon-
sters van 100 cm3 door het buisje te leiden.
Afhankelijk van type buisje kan het aantal
monsters variëren. De aanbevelingen van de
leverancier moeten strikt in acht worden
ka ta thermometer
genomen. Als het doel van de meting is om
de ammoniakconcentratie in de hele afdeling
vast te stellen, kan men in de stal in maximaal
zoveel hokken meten als het aantal monsters
dat door de buisje gaat. Men meet dan in
dezelfde afdeling boven de ligplaats van de
dieren meten op bij voorkeur de neushoogte
van de varkens. Indien men hierbij teveel
door de dieren gehinderd wordt, kan iets
hoger worden gemeten.
Als de aanleiding van de meting is om van
putventilatie verdachte stallen te meten, dan
verdient het juist aanbeveling alle luchtmon-
sters op dezelfde plaats in de afdeling te
meten. Dit dient de plaats te zijn waar met
rookproeven is geconstateerd dat een lucht-
stroom uit de mestput opstijgt of waar hokken
erg bevuild zijn. Op die plaatsen is veel
ammoniak te verwachten en kan ook veel
kooldioxyde gemeten worden.
Meting van het ammoniakgehalte is meestal
bedoeld om na te gaan of door mestopslag in
de stal de luchtkwaliteit nog voldoende is.
Hoge ammoniakconcentraties kunnen ver-
wacht worden bij het afvoeren van mest uit de
stal. Ook ernstige hokbevuiling of erg weinig
ventilatie in de stal kan aanleiding zijn het
ammoniakgehalte te gaan meten. Mocht bij
een stalklimaatmeting een hoge waarde voor
de ammoniakconcentratie worden vastge-
steld, dan dient de oorzaak hiervan opge-
spoord te worden en zo mogelijk verholpen
worden, Als dieren na het voeren gaan mes-
ten, komt er relatief veel ammoniak vrijkomt.
Bij de meting van kooldioxyde met de veel
gebruikte gasdetectiebuisjes wordt de bepa-
ling meestal uitgevoerd door een aantal lucht-
monsters van 100 cm3 door het buisje te lei-
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den. De leverancier geeft aan hoeveel mon- voertijden is de produktie van kooldioxyde
sters per buisje nodig zijn. Meting van het
kooldioxydegehalte is meestal bedoeld om
erg hoog, in ongeveer 7 uur na de voeropna-
na te gaan of de minimum ventilatie hoeveel-
me neemt de kooldioxydeproduktie langza-
heid in de stal voldoende is. Kooldioxyde
merhand af, daarna daalt de kooldioxydepro-
duktie tot een rustniveau. Dit produktie-
wordt in stallen vooral door varkens uitge- patroon kan worden verstoord door extra acti-
ademd. Zoals uit metingen in onderzoek is viteit van de varkens. Dit is bijvoorbeeld het
gebleken (Schneider, 1987) is de produktie geval als de dieren worden opgeschrikt door
van kooldioxyde uit de mest steeds maar een de persoon, die het kooldioxydegehalte wil
klein deel, minder dan 5%, van de kooldioxy- meten. De kooldioxydeproduktie van de var-
de die varkens uitademenDe  kooldioxyde- kens kan over een etmaal dalen of stijgen
produktie van varkens is niet constant binnen door verschillen in bewegingsactiviteit en
een etmaal (Van der Hel e.a., 1984). Tijdens voerverteringsactiviteit (tabel 3 en figuur 11).
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Figuur 11. Het verloop over een etmaal van de kooldioxydeproduktie bij beperkt en bij
onbeperkt gevoerde varkens.
Figure ll. Carbondioxide production of pigs fed ad-lib and restricted.
Tabel 3. Toelaatbaar CO, gehalte bij onbeperkt gevoerde, niet opgejaagde varkens op een tijd-
Table 3.
stip voor een toelaatbaar etmaalgemiddelde van 0,20 vol.-% CO,.
Acceptabel CO leve/  at various moments for ad-lib fed, resting pigs when a daily
averagelevelo P0.20 vol.-% is usedas maximumlevelfor CO,.
Tijdstip Max. C02gehalte Tijdstip Max. CO2gehalte
(uur) (vol. %) (uur) (vol. %)
0:oo 0,19 12:oo 0,22
1:oo 0,18 13:oo 0,22
2:oo 0,18 14:oo 0,23
3:oo 0,17 1500 0,24
4:oo 0,17 16:OO 0,24
500 0,17 17:oo 0,23
6:00 0,17 18:00 0,23
7:oo 0,18 19:oo 0,21
8:00 0,19 20:oo 0,20
9:oo 0,21 21:oo 0,19
1o:oo 0,21 22:oo 0,19
11 :oo 0,21 23:00 0,19
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Ook de temperatuur kan invloed op de pro-
duktie van kooldioxyde hebben, omdat de
voeropname mede afhangt van de omge-
vingstemperatuur Deze temperatuureffecten
zijn echter pas merkbaar als varkens buiten
hun comfortzone worden gehuisvest. Omdat
steeds getracht zal worden varkens binnen
hun comfortzone te houden, zullen deze
effecten in de praktijk veelal beperkt zijn.
Als het ventilatieniveau verlaagd of verhoogd
wordt, moet men enige tijd wachten, voordat
het kooldioxydegehalte gemeten kan worden,
Hoe groter het stalvolume per dier, hoe langer
men moet wachten. Meestal kan 1 uur na een
verandering in de ventilatiehoeveelheid het
kooldioxydegehalte voldoende betrouwbaar
gemeten worden, Ruim 80% van de verande-
ring in het kooldioxydegehalte zal dan inmid-
dels terug te vinden zijn in het meetresultaat.
i
Als men het kooldioxydegehalte in stallucht
wil meten kan dat zijn om een gemiddelde
van de afdeling te meten. In dit geval wordt
de procedure gevolgd, die hierboven ook
voor ammoniak genoemd is. Als de aanlei-
ding van de meting is om in “dode” hoeken in
de luchtbeweging in de stal te meten, dan
verdient het juist aanbeveling alle luchtmon-
sters op dezelfde, slecht geventileerde,
plaats in de afdeling te meten. Deze specifie-
ke plaats is dan door rookproeven vastge-
steld.
Als in een stal gasconcentraties continu wor-
den gemeten dan beschikken de meters over
aanzuigleidingen, die boven de dieren op de
ligruimte lucht aanzuigen. Middels T-stukken,
waaraan gelijke lengten slang zijn bevestigd,
kan een mengmonster vanaf bijvoorbeeld 4
meetpunten dicht bij de dieren in verschillen-
de hokken worden aangeboden aan de infra-
rood gasanalysator.
8.25 Luchtopbrengst
Het meten van luchtopbrengsten kan tot doel
hebben om vast te stellen wat de ventilatie-
hoeveelheid is, en of dit overeenstemt met de
gewenste (minimum of maximum) hoeveel-
heid. Het kan echter ook tot doel hebben om
vast te stellen of leklucht  optreedt.
Het meten van ventilatiehoeveelheden be-
perkt zich niet alleen tot het vaststellen van
minimum- en maximum ventilatiehoeveelhe-
den. In onderlinge vergelijkingen wordt soms
ook een vergelijkende meting uitgevoerd aan
verschillende ventilatiesystemen, de afzui-
ging van diverse afdelingen bij een centraal
afzuigsysteem, het controleren van de ventila-
torkarakteristiek of de weerstand van een
ventilatieplafond. Deze grootheden meten in
m3/uur  is in de praktijk niet altijd nodig, zoals
in hoofdstuk 6 reeds beschreven.
Bij ventilatiekokers is het niet eenvoudig de
ventilatiehoeveelheid goed te meten. Als een
ventilatiekoker een instroomrand heeft en de
meetventilator en de ventilator zitten in de
koker en niet onder aan de koker dan kan de
meetmethode met de vleugelradanemometer
worden gebruikt, die in een vorig hoofdstuk
genoemd is. Als niet onder de ventilator
gemeten kan worden, zal boven de ventilator
gemeten moeten worden. De afstand tussen
ventilator en vleugelradanemometer moet
minimaal de doorsnede van de ventilatieko-
ker bedragen. De vleugelradanemometer
moet ook aan een dunne stang worden
bevestigd om de invloed van de arm van de
meetpersoon te verminderen.
stang en vleugelradanemometer
Bij het vaststellen van wel of geen leklucht
kan men kijken of ergens stofstrepen te zien
zijn. Stofstrepen zijn met name te vinden in de
nok en bij overgangen van dak en wand maar
ook op andere plaatsen waar lekopeningen
kunnen zitten, geven stofstrepen een aanwij-
zing dat daar lucht naar binnen komt. Daar-
naast kunnen rookproeven worden gebruikt,
zoals hiervoor reeds beschreven. Deze metin-
gen geven vooral een kwalitatief beeld. Door
vervolgens de opgespoorde kieren te dich-
ten, en nogmaals een rookproef uit te voeren,
kan gecontroleerd worden, of de lekstromen
verdwenen zijn.
Wil men de hoeveelheid leklucht  meten, dan
zijn andere meetmethoden nodig. Zo kan
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men bij mechanisch geventileerde stallen alle
inlaatopeningen hermetisch sluiten. Vervol-
gens laat men de ventilator voluit draaien en
meet de luchtopbrengst van de ventilator.
Door ook de onderdruk in de stal te meten,
kan men, indien gewenst, deze luchtop-
brengst ook nog schatten in de vorm van een
totale grootte van de lekopeningen.
Debietmeting in een kanaal
(Bron: Meten van vloeistof- en gasstromen
met pitotbuizen volgens Prandtl - Instrumen-
tenfabriek van Essen N.V. - Blad no 12.23 c)
Als ventilatie hoeveelheden wel in m3/uur
gemeten moeten worden dan kan bij centrale
afzuigsystemen als volgt gemeten worden.
Wanneer lucht met een snelheid van v m/s
door een kanaal met een dwarsdoorsnede
van A m2 stroomt, dan is de doorgestroomde
hoeveelheid per tijdseenheid, ook wel het
debiet genaamd, gelijk aan Q = v * A m3/s. In
de praktijk is de snelheid over de dwarsdoor-
snede niet overal gelijk. Het is dan toch
mogelijk om door uitbreiding van het aantal
metingen een schatting te maken van het
debiet. Men gaat als volgt te werk: Men ver-
deelt de dwarsdoorsnede in een aantal gelij-
ke vlakken. Bij een rechthoekig kanaal kan
dat volgens figuur 12 In het midden van elk
vlak wordt met behulp van een pitotbuis of
een relatief kleine anemometer de luchtsnel-
heid bepaald. Het debiet door dat vlak is
gelijk aan zijn oppervlak maal de gemeten
luchtsnelheid. Het totale debiet volgt uit de
afzonderlijke metingen.
Bij een rond kanaal verdeelt men de dwars-
doorsnede in een aantal concentrische rin-
gen met gelijk oppervlak. In elk vlak meet
men op tenminste 4 punten de luchtsnelheid.
De variatie in het meetresultaat bepaalt of het
er meer moeten zijn. De gemiddelde snelheid
maal het oppervlak, gesommeerd over het
totale oppervlak levert het debiet.
Voorbeeld voor een ronde doorsnede; ver-
deel de doorsnede in 4 concentrische delen,
zoals in figuur 13, met eenzelfde oppervlakte,
dat wil zeggen alle 4 gelijk aan 1/4 * n: * r2* Dit
betekent dat rl, r2 en r3 gelijk zijn aan
q
Figuur 12. Meetpunten voor de luchtsnelheid in een doorsnede van een rechthoekig kanaal.
Figure 12. Points for measuring airspeeds in a rectangular ven tiia tion dwt.
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respectievelijk 0,50 * r, 0,71 * r en 0,87 * r. De
meetpunten leggen we in het midden van elk
vlak, d.w.z. op resp. 0,25 * r, 0,6 * r, 0,79 * r
en 0,93  * r. De metingen worden vervolgens
uitgevoerd bij a, b, c en d.
Bij grote verschillen in dezelfde ring tussen
a,b,c en d moet een groter aantal concentri-
sche vlakken genomen worden of, indien
mogelijk, de ongestoorde lengte van het
kanaal voor de meetplaats worden vergroot
(d.w.z. blijf zo ver mogelijk uit de buurt van de
ventilator of de instroomopening). Vaak helpt
ook het aanbrengen van stromingsgelijkrich-
ters (honingraten e.d.).
Bij grote variaties in a,b,c en d is het zaak òf
om zo snel mogelijk een meetserie te verrich-
ten, òf de variaties via een soort gemiddelde
per meetpunt te meten. Ervaring in het doen
van metingen en de mogelijkheden van een
bepaald meetinstrument bepalen in de vaak
verre van ideale praktijksituaties de haal bare
nauwkeurigheid.
Figuur 13.
Fig ure 12 ,
d
8.3 Verwerking van klimaatmetingen
Als metingen continu plaatsvinden, dan wor-
den meetwaarden dikwijls bewaard. Hoe
meetwaarden op een efficiënte wijze kunnen
worden opgeslagen, zodat voor de evaluatie
van het stalklimaat weinig analysemogelijkhe-
den verloren gaan, is nog niet duidelijk.
Onder evaluatie van het stalklimaat wordt ver-
staan het na afloop van een periode beoorde-
len van het stalklimaat, waarbij ook wordt
gekeken naar de in die periode behaalde
produktieresultaten. Evaluatie van het stalkli-
maat is een activiteit die nog niet veel wordt
uitgevoerd. In de cluster klimaatbeheer van
het Informatiemodel Varkenshouderij (1991)
zijn enkele opslagmogelijkheden van klimaat-
metingen aangegeven, die zinvolle informatie
voor de varkenshouder kunnen geven. De
meest eenvoudige kengetallen die vastge-
legd kunnen worden zijn de minimum- en
maximumwaarde over een bepaalde periode
(bijvoorbeeld een etmaal), inclusief tijdstip
van optreden, en een gemiddelde waarde
a
Meetpunten voor de luchtsnelheid
Points for measuring airspeeds in
in een doorsnede van een




over een periode van een uur. Ook de stijging
of daling van een waarde (bijvoorbeeld tem-
peratuur) over een bepaalde periode (bijvoor-
beeld 1 uur) kan informatie verschaffen over
de kwaliteit van het proces klimaatbeheersen.
8.4 Kwaliteit meetapparatuur
Een gedetailleerde opgave van beschikbare
handelsapparatuur is nauwelijks mogelijk. De
ontwikkelingen op het gebied van kleine, digi-
tale handmeetinstrumenten waarmee veel
grootheden op een enkel instrument gemeten
kunnen worden, gaan nog steeds in hoog
tempo door (een voorbeeld hiervan is aan het
slot gegeven). In bijlage Vl is gekozen voor
een opsomming van instrumenten en materia-
len waarvan gebleken is dat ze kunnen vol-
doen aan de eisen, die aan metingen in een
varkensstal worden gesteld.
Er bestaat uiteraard veel uitstekende meetap-
paratuur, die hier niet genoemd is. Zodra zich
apparatuur aandient die uit het oogpunt van
bedieningsgemak, prijs en/of  kwaliteit
geschikt lijkt voor het gebruiksdoel kan er bij
voldoende belangstelling, bijvoorbeeld door
de Stichting Technische en Fysische Dienst
voor de Landbouw (TFDL-DLO)
te Wagenigen, een evaluatie plaatsvinden,
zeker wanneer er een vorm van standaardisa-
tie binnen een bedrijfstak optreedt.
8.5 Kalibratie
Over de kalibratiefrequentie van de diverse
apparatuur is in de betreffende onderdelen al
een en ander gezegd. Hierna volgt in kort
bestek een opsomming van wat er door de
gebruiker zelf gedaan kan worden en wat er
moet worden uitbesteed.
Temperatuur
Tenzij de gebruiker over een geroerd vloei-
stofbad en een referentiethermometer
beschikt moet deze kalibratie door derden
gebeuren. Instanties die een officëele erken-
ning hiervoor door de Nederlandse Kalibratie
Organisatie (NKO) bezitten zijn Holec,  de
KEMA en de TFDL-DLO. Het NMi (Neder-
lands Meetinstituut) kan natuurlijk ook. In
acute gevallen waarbij de gebruiker twijfelt
aan de aanwijzing van zijn instrument is een
thermosfles met schilferijs een uitstekende
mogelijkheid om althans één punt te controle-
ren
Luchtvochtigheid
Het enige tot dusverre door de NKO erkende
instituut op dit gebied is de TFDL-DLO. Naast
alleen kalibratie van luchtvochtigheidsmeters
bestaat er ook de mogelijkheid onderhoud en
justering, met name aan thermohygrografen
en psychrometers uit te laten voeren. Een
geschoolde gebruiker van capacitieve of
geleidingshygrometers is in staat om met de
nodige voorzorgen zijn voelers met behulp
van zoutoplossingen te controleren.
Luchtsnelheidsmeters
Behalve het nulpunt in stilstaande lucht valt er
voor de gebruiker weinig te controleren. Kali-
bratie van deze apparatuur, inclusief meet-
ventilatoren, gebeurt op het NLR (het Natio-
nale Lucht- en Ruimtevaartlab), het KNMI,









let klimaat in een varkensstal gemeten is
de juiste appatuur op de juiste plaats en
uiste moment, kortom als goed gemeten
an zijn de belangrijkste kenmerken van
het klimaat bekend. Om te kunnen beoorde-
len of het klimaat goed is moeten de metin-
gen worden vergeleken met gewenste waar-
den, ook wel normen, referentiewaarden of
streefwaarden genoemd. De gewenste waar-
den in varkenstallen staan ondermeer ver-
meld in “Klimaatsnormen voor varkens’?. In dit
rapport wordt van enkelvoudige metingen,
zoals een luchttemperatuur, de minimaal en
maximaal gewenste waarde gegeven. Als het
klimaat op alle punten als acceptabel beoor-
deeld kan worden is het klimaat acceptabel.
In werkelijkheid heeft zowel bij het handhaven
van de warmtebalans als bij het handhaven
van een acceptabele luchtkwaliteit een
gemeten variabele samenhang met andere
variabelen. Zo is de afkoelende werking van
een luchtstroom afhankelijk van luchttempera-
tuur en luchtsnelheid. De afkoelende werking
op een varken als geheel hangt verder ook
nog samen met diereigenschappen (bijvoor-
beeld spekdikte) en andere omgevingspara-
meters (bijvoorbeeld vloertemperatuur).
In het verleden zijn veel pogingen gedaan om
een aantal thermische omgevingsfactoren
samen te vatten in een index. Geen van de
indices is geheel bevredigend, omdat bij de
indices niet alle omgevingsfactoren zijn mee-
genomen Vooral de geleiding van liggende
dieren naar de vloer en de reductie van
warmteafgifte door contact tussen dieren
onderling zouden moeten worden meegeno-
men in de beschouwingen. Daarnaast zeg-
gen de indices alleen iets over de warmteaf-
gifte van een ander lichaam of meetinstru-
ment en minder over de warmteafgifte van
een varken aan de omgeving en niets over de
warmteproduktie. De warmteproduktie wordt
naast de voeding ook be’invloed door activi-
teit, de eventuele drachtigheid  of het zogen
van jonge dieren en andere factoren. Ook het
klimaat in de stal heeft invloed op de warmte-
produktie van het varken.
Het geheel van warmteproduktie enerzijds en
de voelbare- en latente warmteafgifte ander-
zijds heeft geleid tot de definiëring van de
zogenaamde thermoneutrale zone (Mount,
1974) en de comfort-zone van varkens.
Bij de evaluatie van een combinatie van
metingen van grootheden die de warmteba-
lans van een varken be’invloeden, waarbij
naast de gegevens over convectieverliezen
(luchttemperatuur en luchtsnelheid) ook
gegevens over geleidingsverliezen (bijvoor-
beeld vloertemperatuur), stralingsverliezen en
warmteafvoer via verdamping zijn gemeten,
kan ook gebruik worden gemaakt van reken-
modellen voor de warmtebalans van varkens.
Op deze wijze kan de thermoneutrale zone
en de comfortzone van varkens berekend
worden. BEZOVA is een model dat hiervoor
geschikt is (Sterrenburg & van Ouwerkerk,
1986). In dit model wordt geen rekening
gehouden met de invloed van de luchtvoch-
tigheid. Uit proeven is gebleken, dat de lucht-
vochtigheid nauwelijks invloed heeft op de
thermische balans van varkens. De basis
van”KIimaatsnormen voor varkens” is
gevormd door genoemd rekenmodel, vele
zoötechnische en veterinaire ervaringen,
randvoorwaarden en onderzoeksresultaten.
Als tijdens een klimaatmeting de luchtsnel-
heid en de luchttemperatuur beide zijn geme-
ten, dan is de afkoelende werking van de
luchtstroom beter te beoordelen dan aan de
hand van “Klimaatsnormen voor varkens”
mogelijk is. In “Klimaatsnormen voor varkens”
is ervan uitgegaan dat de luchtsnelheid in het
algemeen niet hoger moet zijn dan 0,15 m/s
dan wel 0,2 m/s,  afhankelijk van diergewicht.
Voor een nauwkeuriger verband tussen lucht-
snelheid en luchttemperatuur wordt men ver-
wezen naar het rapport van Crauwels, Lom-
merse & Tielen uit 1991. Hierin worden advie-
zen voor toelaatbare katawaarden gegeven
voor enkele staltypen en diercategoriën, zoals
die zijn onderzocht in een klimaatstal door de
Gezondheidsdienst voor Dieren. Enkele fysi-
sche aspecten van deze meting en de inter-
pretatie van deze metingen zijn ook beschre-
ven (van Ouwerkerk, 1991).
Een gecombineerde waarde met een bijbeho-
rende interpretatie voor de luchtkwaliteit in
varkensstallen is moeilijker. In Nederland gel-
den vooralsnog de adviezen zoals deze
ondermeer in “Klimaatsnormen voor varkens”
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10. AANBEVELINGEN EN CONCLUSIES
RECOMMENDATIONS AND CONCLUSIONS
10.1 Algemeen
Meetapparatuur dient regelmatig gekalib-
reerd te worden. Miswijzingen van instrumen-
ten kunnen anders zo groot zijn dat metingen
niet zinvol zijn.
Periodiek onderhoud van ventilatie en verwar-
ming aan de hand van een checklist kan pre-
ventief werken en gezondheidsproblemen als
gevolg van fouten in het stalklimaat voorko-
men.
10.2 Voor varkenshouders
Waarnemen van de dieren is altijd een
belangrijke basis om het klimaat in een stal te
beoordelen. In bijlage II is aangegeven hoe
dit op een systematische manier kan worden
uitgevoerd.Een raam in de afdelingsdeur
maakt goed waarnemen beter mogelijk.
Metingen met instrumenten zijn een belangrij-
ke aanvulling op het waarnemen van varkens.
In bijlage I staat aangegeven welke metingen
kunnen worden uitgevoerd.
Het is belangrijk om na te gaan of voelers op
de juiste plaats hangen. De temperatuur tus-
sen de varkens kan anders zijn dan op korte
afstand van de varkens, zoals erboven of
eronder. Temperatuurvoelers moeten niet te
dicht bij een wand of achter obstakels in de
luchtstroom worden gehangen. In bijlage III is
een schema gegeven dat gebruikt kan wor-
den bij het controleren van de klimaatrege-
ling. Voor het onderhoud is een lijst van aan-
dachtspunten in bijlage IV gegeven.
De temperatuurvoelers voor de ruimtetempe-
ratuur dienen regelmatig, ongeveer eens per
kwartaal, te worden gecontroleerd door met
een thermosfles of bak met smeltende ijsblok-
jes het nulpunt te controleren. Door dit steeds
te noteren is het verloop in de tijd en de kwali-
teit van de voelers ook te beoordelen. Bij
afwijkingen kan de installateur veelal de voe-
lers weer juist afstellen.
De vloertemperatuur is voor een varkenshou-
der te controleren door een minimum/maxi-
mum thermometer op de vloer te leggen en
deze af te dekken met een deken. De vloer-
verwarming moet dan wel minstens 24 uur
van te voren zijn ingeschakeld.
Met een contactthermometer kan de tempe-
ratuur in een C.V. leiding worden gecontro-
leerd.
Vastleggen van uitgevoerde metingen is zin-
vol. Als dit op een PC gebeurt, wordt koppe-
ling aan diergegevens dikwijls eenvoudiger.
Pas als het stalklimaat aan de produktie en
gezondheid gekoppeld kan worden, is een
goede evaluatie van het stalklimaat mogelijk.
10.3 Voor voorlichting
Bij bedrijfsbezoeken van voorlichters of die-
renartsen is het belangrijk om reeds door de
varkenshouder verzamelde metingen aan het
stalklimaat ook te bestuderen.
Bij het meten van het stalklimaat op praktijk-
bedrijven is het niet zinvol slechts een enkele
meting door te geven aan een varkenshou-
der, maar dient een volledig meetrapport te
worden opgesteld en afgegeven aan de var-
kenshouder.
Het luchtbewegingspatroon kan in de praktijk
zichtbaar worden met rook. Dit zichtbaar
maken van de luchtbeweging geeft een dui-
delijk beeld en is voor de varkenshouder ook
heel sprekend. Voordat tot andere metingen
wordt overgegaan met een klimaatmeting is
het daarom zeer wenselijk eerst een rook-
proef uit te voeren. De plaats, waar rook bin-
nengelaten wordt, moet zorgvuldig overwo-
gen worden. Het leeg laten liggen van één
hok in een afdeling kan funest zijn voor de
luchtverdeling. Bij niet geïsoleerde ramen of
muren treedt vaak luchtval  op. Bij het nemen
van rookproeven moet men zich ook altijd
goed realiseren bij welke inlaattemperatuur,
welk ventilatieniveau en welke hokbezetting
men werkt. Als een van deze factoren zich
wijzigt, kan daardoor het ventilatiepatroon
veranderen.
Rookproeven zijn ook uitermate geschikt om
de afdichting  van een stal te testen (leklucht).
Een andere belangrijke toepassing van rook-
proeven is het in kwalitatief opzicht beoorde-
len van de effectiviteit van de ventilatie. Bij
niet effectieve systemen kan de ventilatieca-
paciteit  voldoende lijken, terwijl toch te hoge
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staltemperaturen worden gemeten.
Rookproeven nemen in lege stallen is zinloos,
tenzij ze bedoeld zijn om lekken op te sporen.
De minimum ventilatiehoeveelheid kan in de
praktijk gemeten worden door het kooldioxy-
degehalte met een gasdetectiebuisje in de
afdeling te meten. Men moet dit pas gaan
meten, nadat de ventilatieregeling in de afde-
ling al gedurende een periode van 1 uur of
langer op deze minimum ventilatiehoeveel-
heid is ingesteld. De meting kan worden uit-
gevoerd zoals in dit rapport omschreven. Als
het gemiddelde kooldioxydegehalte over een
etmaal lager dan 0,20 vol.% is, dan wordt er
teveel geventileerd en zijn de verwarmings-
kosten onnodig hoog of is de ruimtetempera-
tuur onnodig laag. Als dit gehalte hoger dan
0,20  vol % is, dan is de minimum ventilatie-
hoeveelheid te laag ingesteld en is de lucht-
kwaliteit minder goed.
De volgende methode kan worden toegepast,
als in een stal niet wordt bijverwarmd en als
de dieren op basis van hun warmteproduktie
geen problemen hebben met maximale venti-
latie. De gelnstalleerde  ventilatiecapaciteit
kan voldoende nauwkeurig worden vastge-
steld door de maximumwaarde van stallucht-
temperatuur en de buitentemperatuur over
een etmaal te meten, wanneer de tempera-
tuur in de stal zo hoog is dat de ge’installeer-
de ventilatiecapaciteit volledig wordt benut.
De buitentemperatuur moet in de nabijheid
van de luchtinlaat worden gemeten op een
beschaduwde  plaats. Als de binnentempera-
tuur 3OC of meer hoger blijkt te zijn dan de
buitentemperatuur, dan werkt het klimaatbe-
heersingssysteem niet goed. Mogelijk is de
ventilatiehoeveelheid onvoldoende om de
overtollige warmte effectief af te voeren. De
isolatie kan onvoldoende zijn. Een weinig
effectieve ventilatie, door direct wegventileren
van verse binnenkomende lucht, kan een
andere oorzaak zijn.
De meetnauwkeurigheid van gasdetectie-
buisjes wordt bepaald door enerzijds de stan-
daardafwijking van de uitlezing door variatie
in buisjes en aflezers  en anderzijds door sys-
tematische fouten die in de bepaling gemaakt
kunnen worden. De standaardafwijking in de
uitlezing geeft een relatieve standaardafwij-
king (ook wel variatiecoëff iciënt genoemd)
van 10 tot 15%.
De systematische fouten, die in de meting
gemaakt kunnen worden zijn
- kalibratiefouten bij de fabricage
- chemische veranderingen in buisjes tij-
dens opslag
- doorgevoerde hoeveelheid lucht wijkt af
door defecten in pomp, leidingen of zuig-
balgen of onjuiste bediening
- kruisgevoeligheid (storende invloed van
andere gassen en dampen)
De systematische fouten kunnen laag worden
gehouden door de buisjes bij temperaturen
beneden 30°C  te bewaren op een donkere
plaats en door de pomp, leidingen en zuig-
balg voor ieder gebruik te controleren op lek-
kages. Gasbuisjes voor koodioxide hebben
geen kruisgevoeligheid voor andere gassen
of dampen.
Gebruik van de vleugelradanemometer onder
en boven de ventilator in de koker geeft ver-
schillende uitkomsten. Bij het verklaren van
de verschillen moet rekening worden gehou-
den met meetonnauwkeurigheden, mede
omdat de vleugelradanemometer zelf de
luchtstroming be’invloedt. Daarnaast moet
rekening worden gehouden met het feit dat
alleen luchtstromen in één richting worden
gemeten, De meest nauwkeurige resultaten
zijn daarom te verwachten als in een laminai-
re luchtstroming wordt gemeten. De kans
daarop is het grootst als tussen instroomrand
en (meet)ventilator wordt gemeten. Meten
boven de ventilator is bijna altijd mogelijk. Dit
geeft geen absolute luchthoeveelheden maar
is voor vergelijkende metingen soms bruik-
baar.
10.4 Voor onderzoek
Omdat het gebruik van gasbuisjes van ver-
schillende merken tot grote verschillen in uit-
komsten kan leiden, als niet alle voorschriften
nauwgezet in acht worden genomen, is het
zinvol om door een onafhankelijke instelling te
laten onderzoeken in hoeverre en onder
welke omstandigheden gasbuisjes tot
betrouwbare metingen leiden.
De mogelijkheden en onmogelijkheden van
vleugelradanemometers in ventilatieop-
brengstmetingen moeten beter vastgesteld
worden.
Op dit moment wordt het nog niet mogelijk
geacht om voor de praktijk adviezen uit te
brengen over hoe stof in stallen gemeten
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moet worden, door de onduidelijkheid over
wat zinvol is om te meten. Daarnaast zijn de
thans beschikbare methoden ofwel omslach-
tig en duur ofwel hebben ze nog niet bewe-
zen betrouwbare methoden te zijn. Onder-
zoeksinstellingen zouden eenvoudige en
betrouwbare methoden hiervoor moeten ont-
wikkelen.
Methoden om de ventilatiehoeveelheden ook
in natuurlijk geventileerde praktijkstallen
nauwkeurig vast te kunnen stellen zouden
ontwikkeld moeten worden. Om de milieube-
lasting (bijvoorbeeld ammoniakemissie) van
dergelijke stallen te kunnen meten is dit
noodzakelijk.
Ontwikkeling van een nieuw meetinstrument
door onderzoeksinstellingen voor het meten
van thermisch comfort van varkens, dat goed
het thermisch comfort meet, eenvoudig in
gebruik is, en aangesloten kan worden op
dataloggers zou het meten van het thermisch
comfort van varkens sterk kunnen verbeteren.
Het is, mede door toenemende aantallen en
erkenning van gezondheidsklachten van var-
kenshouders, zinvol een betere maat voor de
luchtkwaliteit in varkensstallen te ontwikkelen,
dan het nu geldende ventilatievoud op basis
van kooldioxydemeting.
Het meten en interpreteren van lichaamstem-
peratuur van varkens zou door het onderzoek
zover uitgewerkt moeten worden, dat toepas-
sing van deze kennis in de praktijk mogelijk
wordt als varkens met een chip met tempera-
tuurvoeler uitgerust zijn.
10.5 Voor leveranciers en fabrikanten
Door varkenshouders ook een goede, begrij-
pelijke handleiding ter beschikking te stellen,
kan een varkenshouder de apparatuur ook
optimaal benutten. Aan de leesbaarheid van
de handleiding moet veel zorg worden
besteed.
De bediening van alle apparatuur dient dui-
delijk en eenvoudig te zijn. Het gebruik van
symbolen (in combinatie met teksten) kan
hierbij een belangrijke rol spelen. Overwogen
kan worden of de varkenshouder gebaat is bij
een berekening van de normen in de rege-
laar, zonder daarmee de verantwoordelijkheid
voor de instelling bij de varkenshouder weg
te halen.
In veel klimaatcomputers wordt een ventilatie-
niveau gegeven uitgedrukt in procenten,
100% betekent dan meestal volledige benut-
ting van de geïnstalleerde ventilatiecapaciteit.
Nadeel hiervan is, dat precies gedefinieerd
moet worden onder welke omstandigheden
deze 100% gemeten wordt. De relatie tussen
de relatieve procentenschaal en de absolute
m3/uur  schaal is niet bekend. De werkgroep
beveelt aan de absolute schaal aan de var-
kenshouder mee te delen en, als een relatie-
ve schaal wordt gebruikt, precies aan te
geven wat de relatie met de absolute schaal
is.
De meetventilator kan het beste onder de
ventilator worden gemonteerd. Montage van
de meetventilator boven de ventilator zou ver-
vanging van de ventilator in geval van storing
eenvoudig maken. Nadeel daarvan is dat het
drukverschil tussen ventilator en uitstroom-
rand meer fluctueert dan het drukverschil tus-
sen instroomrand en ventilator. Een ander
nadeel van meting boven de ventilator is dat
de luchtkolom door de ventilator ook een rote-
rende component kan krijgen. Deze roteren-
de component, die de meetventilator niet
goed kan meten, is na de ventilator groter
dan ervoor.
Er moet een instroomrand met een straal van
minstens 4 cm worden toegepast. Een
instroomrand vermindert de wervelingen bij
intrede. Gevolg is dat de luchtverplaatsing
energetisch efficiënter verloopt en dat de
lucht meer parallel aanstroomt naar de meet-
ventilator als de meetventilator onder de ven-
tilator gemonteerd wordt.
Bij het gebruik van Pt-100 voelers kunnen het
beste drie- of vierdraadsmetingen worden
gebruikt. Bij driedraadsmeting wordt gecom-
penseerd voor kabellengte, bij vierdraadsme-
ting wordt onafhankelijk van de kabellengte
juist gemeten. Bij tweedraads metingen fun-
geert de kabel ook als temperatuurvoeler.
Als in een stal, bijvoorbeeld bij centrale
afzuigsystemen, continu de onderdruk geme-
ten moet worden, is de capacitieve opnemer
daarvoor een geschikte opnemer.
Ontwikkeling van een nieuw meetinstrument
door de industrie voor het meten van ther-
misch comfort van varkens, dat goed het
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0 klep 0 deur 0 plafond 0 nat. 0 . . . . .
0 índírect:.. cm2/m3/u luchtw
0 direct:.. cm2/m3/u  luchtw
0 radiatoren 0 . . . . . . 0 geen
0 ..*....*...*...**.. 0 geen
0 l . . . cm 0 geen zichtbare kieren
0 . . . . cm 0 geen zichtbare kieren
0 merk en type:
0 variabel van . . tot . . OC 0 vast:..OC
0 varíabel van . . tot . . OC 0 vast:..OC
OC 0 einde: ..OC 0 nu: . . OC













OC+ OC-* le: ze: 3e: 4e: 5e hok: OC
Verschxl buijTafd 0 . . . . OC
Tijdstip meting 0 . . . . uur.
Verw. gang 0 aan 0 uit
Voorverw. afd. 0 aan 0 uit
Tvoeler + plaats o... cm hoogte bij l e hok;Tvoeler=..  OC
TcontactVIOerVerW. le. ze. je. 4e.
Luchtsnelheid m/s le:
ie hok: OC




C02-gehalte afdeling 0 gem&&Ield: vol*-%
NH3-gehalte  afdeling 0 max. PPm 0 gemiddeld: PPm
Aantal dieren 0 per hok: . . . 0 per afdeling :.... 0 opleg:....
Stalbezettíng(kg) 0 opleg:.... 0 eind:.... 0 nu:....
Voeropname (-_t) 0 l *.* kg/dag 0 E.W.:....
Ligplaats dieren 0 rooster 0 dicht 0 droog 0 nat
Hokbevuílíng:waar: 0 hoknrs....
wanneer: 0 opleg 0 voeroverschakeling 0 eind 0 altijd
Hoestfrequentie 0 bij binnenkomst stal:.... / 5 minuten
Niesfrequentie 0 bij bínnenkomst stal:.... / 5 mínuten
Uitwendige besch. 0 oor- / 0 poot- / 0 staartbesch: . . . . %
Diarree 0 aantal hokken / afdeling: . . . . . .






CONTROLESCHEMA VARKENS EN KLIMAAT
de varkens worden opgevangen
in een kurkdroog hok met
temperatuur in comfortzone :
de varkens kunnen ongestoord
worden geobserveerd ,
1 b
de varkens zijn voor minimaal
60 % ín rust
v











luchtval in afdeling voorkomen
ventilatie functioneert en geinstal- nee





capaciteit en raadplegen huis-
vestingsexpert
thermostatische ventilatieregeling nee





door meten van C02-gehalte
, n e e  :~
















verschil tussen temperatuur bij
voeler en temperatuur op dier-
hoogte is vastgesteld
v ja
instellingen zodanig dat temperatuur









dieren en ís de
gemeten luchtsnel-
heíd < 0,2 m/sec





afwezig en ís het'
NH3-geh.  < 10 ppm
A
v ja

















min. 1 meter onder
I plafond afgezogen
v ja









dit protocol ieder half jaar en indien nodig vaker











In bezit van de varkenshouder:
Minimum/maximum  thermometers, één per afdeling, één per centrale gang en één voor buiten-
temperatuur.
Thermosfles met smeltend ijs.
Rectaalthermometer.
Daarnaast wordt geacht voldoende kennis aanwezig te zijn bij de varkenshouder van visueel
beoordelen varkens en klimaat.
In bezit van bedrijfsbezoeker:
Rookapparaat
Meetlint
Snelle temperatuurvoeler (Pt-100 voeler of thermokoppel) die tevens geschikt is als contact-
thermometer.
Pomp met gasbuisjes voor CO, en NH,




Snelle temperatuurvoeler (Pt-100 voeler of thermokoppel) die tevens geschikt is als contact-
thermometer.
Pomp met gasbuisjes voor Nl-13
Infra-rood analyser voor kooldroxyde.
Apparatuur voor het continu meten van temperatuur, kooldioxyde, luchtvochtigheid en lucht-
snelheid (thermische anemometer).
Voor het meten van luchtopbrengsten zijn nauwelijks betrouwbare en nauwkeurige methoden
voorhanden. Zodra betere meetmethoden beschikbaar zijn, zou overgegaan moeten worden
tot het gebruik van deze methoden.
Aanbevolen wordt om over een portable-PC te kunnen beschikken, waarmee de warmtebalans





Voor een uitgebreide lijst met leveranciers van meetinstrumenten wordt verwezen naar de “In-
strumentengids”, tel.: 0215518204.
Een gedetailleerde opgave van beschikbare en geschikte handelsapparatuur is nauwelijks
mogelijk. De ontwikkelingen op het gebied van kleine, digitale handmeetinstrumenten waar-
mee een stoet van grootheden op een enkel instrument gemeten kan worden gaan nog steeds
door. In onderstaand overzicht zijn instrumenten en fabrikaten genoemd waarvan gebleken is
dat ze kunnen voldoen aan de eisen die aan metingen in een varkensstal worden gesteld.
Er bestaat uiteraard veel uitstekende meetapparatuur, die hier niet genoemd is. Zodra zich
apparatuur aandient die uit het oogpunt van bedieningsgemak, prijs en/of  kwaliteit geschikt
lijkt voor het gebruiksdoel kan er, bijvoorbeeld door de TFDL-DL0 op het gebied van meetin-
strumenten en sensoren of door het IMAG-DL0 op het gebied van (meet)ventilatoren, een
evaluatie plaatsvinden, zeker wanneer er een vorm van standaardisatie binnen een bedrijfstak
optreedt. Leveranciers van meetapparatuur die menen dat hun apparatuur ook aan de eisen,
gesteld in varkensstallen, voldoet, kunnen dit kenbaar maken aan het redactieadres, zodat in
een volgende versie van deze bijlage dit aangepast kan worden,






Pb 117,240O  AC Alphen a/d Rijn





























Bakker Pb 1235,333O  CE Zwijndrecht



















Pb 663,iOOO  AR Amsterdam
Pb 208,270O  AE Zoetermeer
Pb 12683,llOO AR Amsterdam
Pb 481,227O  CL Voorburg
Pb 73,264O  AB Pijnacker
Pb 65,236O  AB Warmond
Pb 34,396O  BA Wijk b.Duurstede
Pb 2041,240O CA Alphen ad Rijn
Pb 122,270O  AC Zoetermeer
Pb 22666,i  100 DD Amsterdam
Pb 55,362O  AB Breukelen
Pb 1026,130O  BA Almere
Pb 175,142O  AD Uithoorn
Pb 80,228O AB Rijswijk
Pb 16068,250O  BB Den Haag
Pb 1026,130O  BA Almere
Pb 21125202 CC Den Bosch








Pb 775056 ZH Berkel-Enschot






Pb 9,7255  ZG Hengelo
Pb 43,760O  AA Almelo





































Pb 1235,333O  CE Zwijndrecht
Pb 80,228O AB Rijswijk
Pb 2041,240O  CA Alphen a/d Rijn
Pb 226,372O AE Bilthoven
Pb 5102,141O  AC Naarden
Pb 356,670O AJ Wageningen
Pb 1235,333O  CE Zwijndrecht
Pb 80,228O AB Rijswijk
Pb 663,lOOO  AR Amsterdam
Pb 437,410O AK Culemborg
Pb 80,228O AB Rijswijk
Pb 155,216O  AD Lisse






















































Pb 80,228O AB Rijswijk
Pb 2205,344O DE Woerden
Pb 1235,333O  CE Zwijndrecht
Pb 175,755O  AD Hengelo
Pb 4016,120O  LA Hilversum
Pb1 235,333O CE Zwijndrecht
Pb1 75,755O  AD Hengelo
Pb 80,228O AB Rijswijk
Pb 1026,130O  BA Almere
Pb 403,120O AK Hilversum
Pb 19191,250O  CD Den Haag
Pb 27,373OAA De Bilt
Pb 1235,333O  CE Zwijndrecht
Pb 553,260O AN Delft
Pb 175,142O  AD Uithoorn
Pb 37113,3005  LC Rotterdam
Pb 232,299O AE Barendrecht
Pb 12683,llOO AR Amsterdam
Pb 5072,260O  GB Delft
Pb 196,310O  AD Schiedam
Pb 3132,480O  DC Breda
Pb 3132,480O  DC Breda



























Pb 310, 2700 AH Zoetermeer
Voorerf  4,4824  GN Breda
Pb 319,127O  AH Huizen
Pb 663,1000 AR Amsterdam
Pb 187,lllO AD Diemen
Pb 18,2678  ZG de Lier
Pb 8,238O AA Zoeterwoude
Pb 5072,260O GB Delft
Pb 16068,250O  BB Den Haag
Heerbaan 222,4817 NL Breda
Pb 4,6987ZG  Giesbeek












Pb 30255902  RA Venlo
Pb 71315980 AC Panningen
Pb 8100,3503  RC Utrecht




MinimistLL Scan-Air BVKoenders lnstr.
Karstraat 35,545l  AW Mill





Pb 310, 2700 AH Zoetermeer
Voorerf  4,4824  GN Breda
Een voorbeeld van een digitaal handinstrument, waarop diverse meetvoelers
(achtereenvolgens) kunnen worden aangesloten, is hieronder gegeven. Hiermee kunnen ook
























2 ” 3 %R.V.






f f 1350,-  1350,-
f 1350,-
Er bestaat ook de mogelijkheid het instrument voor de meting van toerental te gebruiken.
*) Volgens de fabrikant
Een dergelijk instrument biedt aantrekkelijke mogelijkheden met betrekking tot de opslag en de
verdere verwerking van de verzamelde meetgegevens. Het zal duidelijk zijn dat een instrument
eerst via een wat uitgebreidere evaluatie aangetoond moet hebben aan zijn specificaties te
voldoen, voordat het voor de gebruiker interessant wordt de gemeten waarden in zijn computer
te stoppen.
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